
Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_05_2023.xlsx      Tabellenblatt: WAB20

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB20
Monatsbericht vom Mai 2023
gedruckt am: 03.06.2023, 03:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.05.23 24,00 1.218 50,75 --- --- --- 2:22 194,29 15,47

02.05.23 24,00 1.205 50,21 --- --- --- 22:31 194,28 15,48

03.05.23 24,00 1.203 50,13 --- --- --- 5:59 194,25 15,51

04.05.23 24,00 1.205 50,21 --- --- --- 2:19 194,27 15,49

05.05.23 24,00 1.197 49,88 --- --- --- 11:42 194,32 15,45

06.05.23 24,00 1.199 49,96 --- --- --- 23:42 194,21 15,55

07.05.23 24,00 1.212 50,50 --- --- --- 6:58 194,19 15,57

08.05.23 24,00 1.207 50,29 --- --- --- 6:13 194,21 15,55

09.05.23 24,00 1.192 49,67 --- --- --- 6:36 194,24 15,52

10.05.23 24,00 1.200 50,00 --- --- --- 10:25 194,25 15,51

11.05.23 24,00 1.206 50,25 --- --- --- 4:51 194,21 15,55

12.05.23 24,00 1.200 50,00 --- --- --- 21:41 194,19 15,57

13.05.23 24,00 1.206 50,25 --- --- --- 4:29 194,18 15,58

14.05.23 24,00 1.210 50,42 --- --- --- 5:37 194,18 15,58

15.05.23 23,53 1.176 49,98 --- --- --- 2:17 194,25 15,51

16.05.23 24,00 1.207 50,29 --- --- --- 5:56 194,19 15,57

17.05.23 21,57 1.081 50,11 5:47 196,16 13,60 0:00 194,24 15,52

18.05.23 24,00 1.209 50,38 --- --- --- 9:41 194,46 15,30

19.05.23 24,00 1.209 50,38 --- --- --- 6:07 194,52 15,24

20.05.23 24,00 1.210 50,42 --- --- --- 9:36 194,54 15,23

21.05.23 24,00 1.213 50,54 --- --- --- 3:16 194,58 15,18

22.05.23 24,00 1.208 50,33 --- --- --- 3:10 194,61 15,15

23.05.23 24,00 1.209 50,38 --- --- --- 0:00 194,61 15,15

24.05.23 23,85 1.205 50,52 --- --- --- 12:29 194,57 15,20

25.05.23 22,67 1.141 50,32 9:26 196,40 13,36 8:09 194,58 15,18

26.05.23 24,00 1.211 50,46 --- --- --- 7:15 194,57 15,20

27.05.23 24,00 1.207 50,29 --- --- --- 5:58 194,61 15,15

28.05.23 24,00 1.214 50,58 --- --- --- 9:01 194,58 15,18

29.05.23 24,00 1.210 50,42 --- --- --- 3:22 194,61 15,15

30.05.23 24,00 1.204 50,17 --- --- --- 22:41 194,55 15,21

31.05.23 24,00 1.216 50,67 --- --- --- 0:16 194,57 15,20

Σ 739,63 37.190

Mittelwert 23,86 1.200 50,28 196,28 13,48 194,38 15,38

Minimum 21,57 1.081 49,67 196,16 13,36 194,18 15,15

Maximum 24,00 1.218 50,75 196,40 13,60 194,61 15,58

209,76 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_05_2023.xlsx      Tabellenblatt: WAB22

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB22
Monatsbericht vom Mai 2023
gedruckt am: 03.06.2023, 03:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

02.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

03.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

04.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

05.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

06.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

07.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

08.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

09.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

10.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

11.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

12.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

13.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

14.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

15.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

16.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

17.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

18.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

19.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

20.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

21.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

22.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

23.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

24.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

25.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

26.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

27.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

28.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

29.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

30.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

31.05.23 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

Σ 0,00 0

Mittelwert 0,00 0 --- --- --- --- ---

Minimum 0,00 0 --- --- --- --- ---

Maximum 0,00 0 --- --- --- --- ---

207,82 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_05_2023.xlsx      Tabellenblatt: WAB23

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB23
Monatsbericht vom Mai 2023
gedruckt am: 03.06.2023, 03:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.05.23 24,00 3.461 144,21 --- --- --- 1:51 206,67 6,16

02.05.23 24,00 3.422 142,58 --- --- --- 11:35 206,61 6,22

03.05.23 24,00 3.417 142,38 --- --- --- 13:52 206,61 6,22

04.05.23 24,00 3.420 142,50 --- --- --- 2:34 206,60 6,23

05.05.23 24,00 3.398 141,58 --- --- --- 22:37 206,63 6,20

06.05.23 24,00 3.401 141,71 --- --- --- 13:54 206,47 6,36

07.05.23 24,00 3.439 143,29 --- --- --- 6:58 206,45 6,38

08.05.23 23,48 3.357 143,00 --- --- --- 5:46 206,56 6,27

09.05.23 22,19 3.126 140,86 8:00 210,81 2,02 22:26 206,47 6,36

10.05.23 24,00 3.404 141,83 --- --- --- 0:00 206,48 6,35

11.05.23 24,00 3.424 142,67 --- --- --- 5:20 206,48 6,35

12.05.23 24,00 3.408 142,00 --- --- --- 19:49 206,51 6,32

13.05.23 24,00 3.423 142,63 --- --- --- 4:25 206,51 6,32

14.05.23 24,00 3.437 143,21 --- --- --- 5:26 206,53 6,30

15.05.23 23,32 3.312 142,01 --- --- --- 21:43 206,62 6,21

16.05.23 24,00 3.432 143,00 --- --- --- 5:35 206,52 6,31

17.05.23 24,00 3.435 143,13 --- --- --- 3:28 206,67 6,16

18.05.23 24,00 3.454 143,92 --- --- --- 9:22 207,49 5,34

19.05.23 24,00 3.451 143,79 --- --- --- 14:28 207,44 5,39

20.05.23 24,00 3.455 143,96 --- --- --- 8:55 207,48 5,35

21.05.23 24,00 3.462 144,25 --- --- --- 2:54 207,56 5,27

22.05.23 24,00 3.445 143,54 --- --- --- 21:45 207,36 5,47

23.05.23 17,24 2.483 144,01 13:58 211,50 1,33 0:00 207,55 5,28

24.05.23 23,29 3.355 144,04 --- --- --- 10:36 207,26 5,57

25.05.23 23,39 3.359 143,61 --- --- --- 12:36 207,55 5,28

26.05.23 24,00 3.455 143,96 --- --- --- 6:55 207,54 5,29

27.05.23 24,00 3.448 143,67 --- --- --- 10:58 207,64 5,19

28.05.23 24,00 3.463 144,29 --- --- --- 8:37 207,50 5,33

29.05.23 24,00 3.453 143,88 --- --- --- 2:50 207,64 5,19

30.05.23 14,19 2.020 142,30 23:27 210,70 2,13 11:11 206,99 5,84

31.05.23 9,01 1.289 143,05 7:02 211,50 1,33 1:50 207,62 5,21

Σ 708,12 101.308

Mittelwert 22,84 3.268 143,07 211,13 1,70 206,97 5,86

Minimum 9,01 1.289 140,86 210,70 1,33 206,45 5,19

Maximum 24,00 3.463 144,29 211,50 2,13 207,64 6,38

212,83 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_05_2023.xlsx      Tabellenblatt: WAB24

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB24
Monatsbericht vom Mai 2023
gedruckt am: 03.06.2023, 03:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.05.23 20,70 4.028 194,59 7:42 195,97 14,14 1:49 179,83 30,28

02.05.23 24,00 4.613 192,21 --- --- --- 11:43 179,33 30,78

03.05.23 24,00 4.602 191,75 --- --- --- 18:02 179,55 30,56

04.05.23 24,00 4.603 191,79 --- --- --- 2:36 179,50 30,61

05.05.23 24,00 4.560 190,00 --- --- --- 22:25 179,76 30,35

06.05.23 24,00 4.562 190,08 --- --- --- 23:53 179,20 30,91

07.05.23 22,20 4.279 192,74 8:45 195,30 14,81 0:28 179,20 30,91

08.05.23 21,94 4.220 192,33 7:22 195,39 14,72 5:45 179,38 30,73

09.05.23 22,41 4.236 189,00 7:58 195,90 14,21 21:40 179,42 30,69

10.05.23 23,73 4.524 190,61 --- --- --- 0:00 179,47 30,64

11.05.23 24,00 4.610 192,08 --- --- --- 5:14 179,38 30,73

12.05.23 24,00 4.577 190,71 --- --- --- 19:28 179,42 30,69

13.05.23 24,00 4.602 191,75 --- --- --- 5:29 179,29 30,82

14.05.23 22,19 4.268 192,32 7:13 195,48 14,63 5:25 179,30 30,81

15.05.23 23,48 4.481 190,81 --- --- --- 10:18 179,00 31,11

16.05.23 21,86 4.199 192,05 6:52 195,20 14,91 5:33 179,34 30,77

17.05.23 4,52 846 187,27 18:44 195,75 14,36 0:44 179,83 30,28

18.05.23 0,00 0 --- 10:15 195,76 14,35 --- --- ---

19.05.23 0,61 114 185,95 6:52 195,82 14,29 --- --- ---

20.05.23 0,00 0 --- 9:52 195,83 14,28 --- --- ---

21.05.23 0,00 0 --- 15:49 195,97 14,14 --- --- ---

22.05.23 2,02 372 184,29 3:23 196,00 14,11 --- --- ---

23.05.23 2,12 398 187,39 14:10 196,55 13,56 8:13 181,10 29,01

24.05.23 2,42 456 188,47 8:33 195,97 14,14 --- --- ---

25.05.23 0,63 118 187,14 8:50 196,14 13,97 --- --- ---

26.05.23 0,00 0 --- 8:05 195,84 14,27 --- --- ---

27.05.23 0,00 0 --- 1:56 195,74 14,37 --- --- ---

28.05.23 0,00 0 --- 22:46 195,92 14,19 --- --- ---

29.05.23 0,00 0 --- 4:11 196,00 14,11 --- --- ---

30.05.23 12,88 2.449 190,07 0:00 195,70 14,41 17:05 180,13 29,98

31.05.23 5,38 1.050 195,21 6:54 196,50 13,61 23:10 180,72 29,39

Σ 401,12 76.767

Mittelwert 12,94 2.476 191,38 195,84 14,27 179,61 30,50

Minimum 0,00 0 184,29 195,20 13,56 179,00 29,01

Maximum 24,00 4.613 195,21 196,55 14,91 181,10 31,11

210,11 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_05_2023.xlsx      Tabellenblatt: WAB25

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB25
Monatsbericht vom Mai 2023
gedruckt am: 03.06.2023, 03:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.05.23 0,00 0 --- 7:50 202,81 11,96 --- --- ---

02.05.23 4,65 540 116,20 0:00 202,33 12,44 10:41 194,20 20,57

03.05.23 3,96 456 115,19 8:05 202,06 12,71 --- --- ---

04.05.23 0,55 64 115,72 15:31 202,14 12,63 --- --- ---

05.05.23 0,00 0 --- 0:00 201,90 12,87 --- --- ---

06.05.23 2,95 337 114,39 23:49 201,76 13,01 12:01 193,95 20,82

07.05.23 1,39 160 115,36 8:52 202,33 12,44 --- --- ---

08.05.23 3,17 364 114,89 8:46 202,50 12,27 23:53 194,43 20,34

09.05.23 11,64 1.337 114,88 8:13 202,52 12,25 21:26 193,62 21,15

10.05.23 5,45 634 116,34 10:34 201,96 12,81 20:22 193,98 20,79

11.05.23 2,57 286 111,18 18:51 202,05 12,72 21:40 194,32 20,45

12.05.23 4,85 565 116,57 8:36 202,04 12,73 13:22 194,08 20,69

13.05.23 2,02 223 110,12 23:39 202,02 12,75 --- --- ---

14.05.23 2,41 277 115,10 7:22 202,45 12,32 --- --- ---

15.05.23 5,20 597 114,72 8:30 202,14 12,63 14:52 194,22 20,55

16.05.23 2,19 253 115,77 7:02 202,34 12,43 14:02 194,51 20,26

17.05.23 19,79 2.350 118,74 0:55 202,11 12,66 19:58 194,00 20,77

18.05.23 23,17 2.747 118,56 --- --- --- 9:19 193,85 20,92

19.05.23 23,22 2.751 118,47 --- --- --- 15:03 193,88 20,89

20.05.23 23,13 2.742 118,56 --- --- --- 8:53 193,85 20,92

21.05.23 21,65 2.569 118,64 --- --- --- 2:52 193,89 20,88

22.05.23 22,98 2.718 118,26 3:17 201,83 12,94 21:51 193,84 20,93

23.05.23 23,06 2.726 118,20 --- --- --- 9:07 193,63 21,14

24.05.23 23,60 2.810 119,07 --- --- --- 11:00 193,78 20,99

25.05.23 23,35 2.763 118,35 --- --- --- 8:08 193,89 20,88

26.05.23 23,09 2.736 118,48 --- --- --- 6:52 193,83 20,94

27.05.23 24,00 2.839 118,29 --- --- --- 19:01 193,86 20,91

28.05.23 21,40 2.538 118,57 --- --- --- 8:34 193,82 20,95

29.05.23 23,00 2.725 118,46 --- --- --- 23:54 193,94 20,83

30.05.23 24,00 2.822 117,58 --- --- --- 22:25 193,13 21,64

31.05.23 24,00 2.854 118,92 --- --- --- 0:12 193,46 21,31

Σ 396,45 46.783

Mittelwert 12,79 1.509 118,00 202,18 12,59 193,91 20,86

Minimum 0,00 0 110,12 201,76 11,96 193,13 20,26

Maximum 24,00 2.854 119,07 202,81 13,01 194,51 21,64

214,77 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_05_2023.xlsx      Tabellenblatt: WAB26

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB26
Monatsbericht vom Mai 2023
gedruckt am: 03.06.2023, 03:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.05.23 24,00 1.498 62,42 --- --- --- 2:10 190,19 23,09

02.05.23 24,00 1.451 60,46 --- --- --- 11:16 189,16 24,12

03.05.23 24,00 1.444 60,17 --- --- --- 23:40 189,47 23,81

04.05.23 24,00 1.445 60,21 --- --- --- 0:00 189,52 23,76

05.05.23 24,00 1.397 58,21 --- --- --- 23:13 189,22 24,06

06.05.23 24,00 1.401 58,38 --- --- --- 12:11 188,49 24,79

07.05.23 24,00 1.467 61,13 --- --- --- 0:00 189,62 23,66

08.05.23 23,56 1.434 60,86 --- --- --- 23:59 189,64 23,64

09.05.23 24,00 1.395 58,13 --- --- --- 21:38 188,25 25,03

10.05.23 24,00 1.421 59,21 --- --- --- 20:34 188,80 24,48

11.05.23 24,00 1.448 60,33 --- --- --- 0:47 189,09 24,19

12.05.23 24,00 1.427 59,46 --- --- --- 13:31 189,02 24,26

13.05.23 24,00 1.447 60,29 --- --- --- 0:52 189,50 23,78

14.05.23 24,00 1.464 61,00 --- --- --- 23:49 189,90 23,38

15.05.23 23,43 1.394 59,49 --- --- --- 15:03 189,19 24,09

16.05.23 24,00 1.454 60,58 --- --- --- 11:56 189,47 23,81

17.05.23 24,00 1.397 58,21 --- --- --- 8:32 188,59 24,69

18.05.23 24,00 1.391 57,96 --- --- --- 9:24 188,11 25,17

19.05.23 24,00 1.385 57,71 --- --- --- 5:59 188,16 25,12

20.05.23 24,00 1.388 57,83 --- --- --- 8:58 188,11 25,17

21.05.23 24,00 1.399 58,29 --- --- --- 2:59 188,16 25,12

22.05.23 24,00 1.382 57,58 --- --- --- 2:25 188,27 25,01

23.05.23 24,00 1.375 57,29 --- --- --- 17:21 187,84 25,44

24.05.23 23,37 1.372 58,72 --- --- --- 8:05 188,34 24,94

25.05.23 23,54 1.356 57,60 --- --- --- 8:10 188,16 25,12

26.05.23 24,00 1.387 57,79 --- --- --- 7:00 188,06 25,22

27.05.23 24,00 1.375 57,29 --- --- --- 5:57 188,42 24,86

28.05.23 24,00 1.396 58,17 --- --- --- 8:39 188,09 25,19

29.05.23 24,00 1.387 57,79 --- --- --- 2:54 188,44 24,84

30.05.23 24,00 1.359 56,63 --- --- --- 23:09 187,66 25,62

31.05.23 24,00 1.378 57,42 --- --- --- 0:27 187,70 25,58

Σ 741,90 43.714

Mittelwert 23,93 1.410 58,92 --- --- 188,73 24,55

Minimum 23,37 1.356 56,63 --- --- 187,66 23,09

Maximum 24,00 1.498 62,42 --- --- 190,19 25,62

213,28 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_05_2023.xlsx      Tabellenblatt: WAB27

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB27
Monatsbericht vom Mai 2023
gedruckt am: 03.06.2023, 03:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.05.23 0,00 0 --- 7:58 207,35 9,45 --- --- ---

02.05.23 4,33 469 108,32 6:44 207,02 9,78 10:40 198,54 18,26

03.05.23 3,44 364 105,88 20:36 206,64 10,16 --- --- ---

04.05.23 0,45 48 106,21 15:28 206,75 10,05 --- --- ---

05.05.23 0,00 0 --- 0:00 204,96 11,84 --- --- ---

06.05.23 2,62 275 104,76 23:56 206,09 10,71 12:00 197,50 19,30

07.05.23 1,18 124 105,33 9:02 206,80 10,00 --- --- ---

08.05.23 2,85 301 105,50 8:47 207,05 9,75 23:50 198,69 18,11

09.05.23 11,21 1.172 104,53 8:29 207,03 9,77 21:23 197,44 19,36

10.05.23 4,97 525 105,70 10:36 206,44 10,36 20:19 197,94 18,86

11.05.23 2,28 236 103,71 17:58 206,61 10,19 21:39 198,52 18,28

12.05.23 4,41 466 105,66 8:17 206,61 10,19 13:19 198,11 18,69

13.05.23 1,72 179 103,97 23:18 206,55 10,25 --- --- ---

14.05.23 2,08 221 106,07 7:44 206,98 9,82 --- --- ---

15.05.23 4,67 491 105,15 8:54 206,77 10,03 14:48 198,27 18,53

16.05.23 3,75 423 112,88 7:23 206,91 9,89 11:40 198,02 18,78

17.05.23 19,62 2.153 109,76 3:25 206,72 10,08 20:00 196,70 20,10

18.05.23 23,06 2.542 110,24 --- --- --- 1:16 196,61 20,19

19.05.23 23,11 2.540 109,89 --- --- --- 22:45 196,57 20,23

20.05.23 23,02 2.535 110,11 --- --- --- 0:29 196,57 20,23

21.05.23 21,33 2.350 110,18 3:51 205,18 11,62 1:28 196,68 20,12

22.05.23 22,88 2.504 109,42 3:17 205,26 11,54 23:40 196,62 20,18

23.05.23 22,95 2.492 108,60 18:14 204,81 11,99 14:50 196,23 20,57

24.05.23 15,74 1.723 109,44 17:23 206,55 10,25 3:35 196,61 20,19

25.05.23 23,25 2.544 109,43 --- --- --- 19:05 196,61 20,19

26.05.23 22,99 2.526 109,88 7:52 204,96 11,84 2:28 196,54 20,26

27.05.23 24,00 2.630 109,58 --- --- --- 13:33 196,52 20,28

28.05.23 21,08 2.326 110,32 22:38 205,16 11,64 0:00 196,52 20,28

29.05.23 22,90 2.517 109,93 3:48 205,30 11,50 23:50 196,62 20,18

30.05.23 24,00 2.588 107,83 --- --- --- 18:05 196,25 20,55

31.05.23 24,00 2.573 107,21 --- --- --- 3:16 196,23 20,57

Σ 383,89 41.837

Mittelwert 12,38 1.350 108,98 206,27 10,53 197,12 19,68

Minimum 0,00 0 103,71 204,81 9,45 196,23 18,11

Maximum 24,00 2.630 112,88 207,35 11,99 198,69 20,57

216,80 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_05_2023.xlsx      Tabellenblatt: WAB28

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB28
Monatsbericht vom Mai 2023
gedruckt am: 03.06.2023, 03:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.05.23 0,00 0 --- 7:39 202,86 18,29 --- --- ---

02.05.23 4,51 730 161,88 5:38 202,34 18,81 11:11 186,04 35,11

03.05.23 4,30 688 159,86 19:49 201,93 19,22 9:29 188,33 32,82

04.05.23 8,15 1.427 174,99 15:18 202,04 19,11 18:33 186,62 34,53

05.05.23 24,00 4.215 175,63 --- --- --- 22:29 185,82 35,33

06.05.23 13,81 2.331 168,80 23:52 201,30 19,85 8:58 185,74 35,41

07.05.23 1,52 244 161,00 8:45 202,26 18,89 --- --- ---

08.05.23 3,36 537 159,95 8:38 202,47 18,68 23:54 187,88 33,27

09.05.23 11,74 1.838 156,54 8:31 202,54 18,61 21:28 186,79 34,36

10.05.23 5,73 920 160,47 10:36 201,72 19,43 20:24 187,28 33,87

11.05.23 2,73 421 154,18 17:58 201,90 19,25 21:42 187,74 33,41

12.05.23 5,14 830 161,33 8:02 201,90 19,25 13:24 187,45 33,70

13.05.23 2,17 334 153,98 23:20 201,78 19,37 --- --- ---

14.05.23 2,60 418 160,60 7:20 202,45 18,70 --- --- ---

15.05.23 5,52 877 159,00 8:05 202,02 19,13 14:53 187,59 33,56

16.05.23 2,31 385 166,55 7:02 202,36 18,79 14:04 188,18 32,97

17.05.23 19,90 3.570 179,39 2:57 201,94 19,21 8:27 184,45 36,70

18.05.23 23,24 4.272 183,82 --- --- --- 9:21 183,82 37,33

19.05.23 23,28 4.251 182,62 --- --- --- 5:55 184,08 37,07

20.05.23 23,18 4.255 183,54 --- --- --- 8:54 183,94 37,21

21.05.23 21,84 4.008 183,52 --- --- --- 2:53 183,99 37,16

22.05.23 23,05 4.166 180,72 --- --- --- 2:16 184,02 37,13

23.05.23 23,12 4.064 175,77 --- --- --- 17:15 183,49 37,66

24.05.23 15,87 2.854 179,78 17:07 202,12 19,03 8:06 183,52 37,63

25.05.23 23,41 4.220 180,24 --- --- --- 8:09 183,72 37,43

26.05.23 23,14 4.229 182,74 --- --- --- 6:55 183,92 37,23

27.05.23 24,00 4.341 180,88 --- --- --- 23:27 184,76 36,39

28.05.23 21,61 3.972 183,81 --- --- --- 8:36 183,92 37,23

29.05.23 23,06 4.210 182,57 --- --- --- 2:49 184,12 37,03

30.05.23 24,00 4.096 170,67 --- --- --- 11:37 184,59 36,56

31.05.23 24,00 3.905 162,71 --- --- --- 14:23 185,58 35,57

Σ 434,32 76.608

Mittelwert 14,01 2.471 176,39 202,11 19,04 185,46 35,69

Minimum 0,00 0 153,98 201,30 18,29 183,49 32,82

Maximum 24,00 4.341 183,82 202,86 19,85 188,33 37,66

221,15 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.05.23 20,50 2.084 101,67 7:41 204,99 22,54 0:45 199,11 28,41

02.05.23 23,12 2.280 98,62 --- --- --- 11:09 198,67 28,85

03.05.23 24,00 2.345 97,71 --- --- --- 23:26 198,37 29,15

04.05.23 24,00 2.361 98,38 --- --- --- 23:58 198,04 29,48

05.05.23 24,00 2.337 97,38 --- --- --- 22:03 197,14 30,38

06.05.23 24,00 2.295 95,63 --- --- --- 12:04 197,02 30,51

07.05.23 22,10 2.191 99,16 8:47 204,22 23,30 0:00 198,54 28,99

08.05.23 21,73 2.133 98,14 7:24 204,35 23,17 23:55 198,41 29,12

09.05.23 21,64 2.018 93,27 8:32 204,54 22,99 21:29 197,18 30,34

10.05.23 23,65 2.258 95,49 --- --- --- 20:24 197,67 29,85

11.05.23 24,00 2.391 99,63 --- --- --- 0:36 197,89 29,64

12.05.23 24,00 2.322 96,75 --- --- --- 13:31 197,94 29,58

13.05.23 24,00 2.354 98,08 --- --- --- 0:38 198,31 29,21

14.05.23 22,08 2.202 99,71 7:18 204,40 23,12 23:35 198,70 28,82

15.05.23 23,38 2.286 97,78 --- --- --- 14:54 198,04 29,48

16.05.23 21,66 2.164 99,93 6:56 204,25 23,27 10:05 198,43 29,09

17.05.23 4,36 412 94,39 9:13 203,22 24,31 0:00 199,17 28,35

18.05.23 0,00 0 --- 10:15 202,83 24,70 --- --- ---

19.05.23 0,50 45 89,26 6:44 203,01 24,51 --- --- ---

20.05.23 0,00 0 --- 9:54 202,92 24,60 --- --- ---

21.05.23 0,00 0 --- 3:52 203,11 24,41 --- --- ---

22.05.23 1,60 141 88,19 3:19 203,12 24,40 --- --- ---

23.05.23 7,26 657 90,43 18:15 202,48 25,04 14:07 197,03 30,49

24.05.23 1,54 144 93,51 17:16 204,10 23,42 --- --- ---

25.05.23 0,53 47 88,96 8:57 202,86 24,67 --- --- ---

26.05.23 0,00 0 --- 7:52 202,95 24,57 --- --- ---

27.05.23 0,00 0 --- 7:32 202,26 25,26 --- --- ---

28.05.23 0,00 0 --- 22:42 203,05 24,47 --- --- ---

29.05.23 0,00 0 --- 3:51 203,17 24,35 --- --- ---

30.05.23 14,40 1.320 91,68 7:38 202,40 25,12 16:44 196,67 30,85

31.05.23 24,00 2.193 91,38 --- --- --- 13:56 196,45 31,07

Σ 422,05 40.980

Mittelwert 13,61 1.322 97,10 203,41 24,11 197,94 29,58

Minimum 0,00 0 88,19 202,26 22,54 196,45 28,35

Maximum 24,00 2.391 101,67 204,99 25,26 199,17 31,07

227,52 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.05.23 13,31 951 71,42 7:50 206,22 29,24 0:16 195,40 40,06

02.05.23 16,91 1.192 70,49 5:43 205,63 29,83 21:57 195,09 40,37

03.05.23 19,41 1.353 69,72 19:06 205,00 30,46 23:58 194,84 40,63

04.05.23 19,56 1.368 69,95 15:08 205,12 30,34 0:00 194,84 40,63

05.05.23 13,41 924 68,91 15:07 204,22 31,24 21:57 194,42 41,04

06.05.23 20,25 1.383 68,30 4:54 203,86 31,60 12:14 194,06 41,40

07.05.23 15,73 1.119 71,13 8:58 205,51 29,95 2:16 194,81 40,66

08.05.23 15,94 1.114 69,89 7:42 205,62 29,84 0:44 195,09 40,37

09.05.23 19,09 1.289 67,51 8:42 205,77 29,70 22:15 194,30 41,16

10.05.23 22,29 1.525 68,41 14:52 204,52 30,94 22:53 194,49 40,97

11.05.23 17,93 1.268 70,71 9:45 204,85 30,61 0:57 194,38 41,09

12.05.23 21,78 1.506 69,13 7:45 204,98 30,49 13:52 194,61 40,85

13.05.23 22,18 1.543 69,57 5:32 204,40 31,06 2:28 194,72 40,74

14.05.23 15,14 1.070 70,69 9:49 205,66 29,80 4:56 195,15 40,31

15.05.23 20,07 1.398 69,65 3:02 204,99 30,47 15:15 194,93 40,53

16.05.23 17,45 1.235 70,77 6:57 205,54 29,92 4:01 195,03 40,43

17.05.23 18,08 1.309 72,40 9:16 204,93 30,53 19:02 194,25 41,21

18.05.23 6,37 474 74,44 18:10 204,89 30,58 0:00 194,54 40,92

19.05.23 7,81 574 73,51 7:16 205,06 30,40 20:51 194,36 41,10

20.05.23 6,47 485 74,97 16:42 204,92 30,55 2:30 194,68 40,79

21.05.23 7,49 561 74,90 5:11 205,14 30,32 12:07 194,52 40,95

22.05.23 8,89 640 71,97 6:55 205,12 30,34 16:26 194,72 40,74

23.05.23 11,54 799 69,26 6:51 204,69 30,78 14:09 194,12 41,35

24.05.23 15,64 1.120 71,60 5:34 204,75 30,71 23:23 194,57 40,89

25.05.23 12,29 889 72,32 8:47 204,78 30,68 23:59 194,29 41,17

26.05.23 7,82 572 73,11 10:03 204,99 30,47 0:37 194,27 41,19

27.05.23 10,24 742 72,47 7:52 204,69 30,78 1:53 194,12 41,34

28.05.23 5,54 413 74,59 9:55 205,00 30,46 20:46 194,23 41,23

29.05.23 8,47 617 72,88 6:40 205,11 30,35 21:03 194,44 41,02

30.05.23 12,71 850 66,89 7:52 204,90 30,56 23:28 193,69 41,77

31.05.23 24,00 1.601 66,71 --- --- --- 13:53 193,31 42,15

Σ 453,81 31.884

Mittelwert 14,64 1.029 70,26 205,03 30,43 194,52 40,94

Minimum 5,54 413 66,71 203,86 29,24 193,31 40,06

Maximum 24,00 1.601 74,97 206,22 31,60 195,40 42,15

235,46 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.05.23 24,00 3.906 162,75 --- --- --- 2:02 192,94 51,88

02.05.23 22,45 3.644 162,33 --- --- --- 22:05 192,79 52,04

03.05.23 24,00 3.868 161,17 --- --- --- 23:56 192,71 52,11

04.05.23 24,00 3.850 160,42 --- --- --- 0:37 192,70 52,12

05.05.23 24,00 3.820 159,17 --- --- --- 23:07 192,58 52,24

06.05.23 24,00 3.807 158,63 --- --- --- 12:24 192,50 52,32

07.05.23 24,00 3.862 160,92 --- --- --- 0:00 192,69 52,13

08.05.23 23,64 3.838 162,33 --- --- --- 2:17 192,76 52,06

09.05.23 22,39 3.605 161,02 8:00 196,16 48,67 21:52 192,50 52,32

10.05.23 24,00 3.839 159,96 --- --- --- 0:00 192,55 52,27

11.05.23 24,00 3.854 160,58 --- --- --- 1:19 192,60 52,23

12.05.23 24,00 3.859 160,79 --- --- --- 19:11 192,63 52,20

13.05.23 24,00 3.862 160,92 --- --- --- 1:51 192,68 52,14

14.05.23 24,00 3.867 161,13 --- --- --- 14:47 192,79 52,03

15.05.23 23,49 3.811 162,25 --- --- --- 21:59 192,69 52,13

16.05.23 24,00 3.862 160,92 --- --- --- 0:21 192,71 52,11

17.05.23 24,00 3.823 159,29 --- --- --- 22:59 192,40 52,42

18.05.23 24,00 3.800 158,33 --- --- --- 9:45 192,34 52,49

19.05.23 24,00 3.787 157,79 --- --- --- 10:46 192,35 52,47

20.05.23 24,00 3.799 158,29 --- --- --- 22:25 192,35 52,47

21.05.23 24,00 3.816 159,00 --- --- --- 0:01 192,38 52,44

22.05.23 24,00 3.783 157,63 --- --- --- 23:55 192,38 52,44

23.05.23 24,00 3.761 156,71 --- --- --- 15:20 192,27 52,55

24.05.23 23,42 3.706 158,25 --- --- --- 7:49 192,34 52,49

25.05.23 23,51 3.730 158,62 --- --- --- 21:36 192,30 52,52

26.05.23 24,00 3.780 157,50 --- --- --- 7:05 192,29 52,53

27.05.23 24,00 3.758 156,58 --- --- --- 13:50 192,29 52,53

28.05.23 24,00 3.785 157,71 --- --- --- 0:00 192,31 52,51

29.05.23 24,00 3.786 157,75 --- --- --- 23:55 192,34 52,48

30.05.23 14,13 2.217 156,88 19:13 196,01 48,81 10:57 192,29 52,53

31.05.23 2,66 454 170,96 15:58 196,29 48,53 --- --- ---

Σ 707,69 112.939

Mittelwert 22,83 3.643 159,59 196,15 48,67 192,51 52,31

Minimum 2,66 454 156,58 196,01 48,53 192,27 51,88

Maximum 24,00 3.906 170,96 196,29 48,81 192,94 52,55

244,82 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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