
Datei:  WA_J_Brunnen_Nord.xlsm      Tabellenblatt: WAB12

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB12
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 05.04.2023, 10:32 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 41156 32498,9967
Januar 371,26 49.126 132,32 200,46 13,81 193,79 20,48 04.09.12 32.870

Februar 476,00 62.802 131,94 200,32 13,95 193,51 20,76 04.09.12 33.346

März 644,42 84.979 131,87 199,52 14,75 193,11 21,16 04.09.12 33.991

April 392,80 51.981 132,33 200,43 13,84 193,73 20,54 04.09.12 34.383

Mai 334,94 43.886 131,03 200,34 13,93 193,63 20,64 04.09.12 34.718

Juni 494,49 65.687 132,84 200,55 13,72 193,68 20,59 04.09.12 35.213

Juli 538,43 70.857 131,60 200,02 14,25 193,43 20,84 04.09.12 35.751

August 407,28 53.569 131,53 200,14 14,13 193,57 20,70 04.09.12 36.159

September 639,82 85.959 134,35 200,49 13,78 193,57 20,70 04.09.12 36.798

Oktober 397,04 53.764 135,41 200,93 13,34 194,07 20,20 04.09.12 37.195

November 465,93 62.840 134,87 200,41 13,86 193,81 20,46 04.09.12 37.661

Dezember 357,00 47.841 134,01 200,40 13,87 193,87 20,40 04.09.12 38.018

Σ 5519,41 733.291

Mittelwert 459,95 61.108 132,84 200,33 13,94 193,65 20,62

Minimum 334,94 43.886 131,03 199,52 13,34 193,11 20,20

Maximum 644,42 85.959 135,41 200,93 14,75 194,07 21,16

214,27 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Nord.xlsm      Tabellenblatt: WAB13

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB13
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 05.04.2023, 10:32 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 42717 26375,0278
Januar 673,10 91.180 135,46 199,44 14,78 194,42 19,80 13.12.16 27.048

Februar 609,95 81.450 133,54 199,26 14,96 194,23 19,99 13.12.16 27.658

März 714,55 95.450 133,58 199,33 14,89 193,80 20,42 13.12.16 28.373

April 664,37 90.067 135,57 199,10 15,12 194,34 19,88 13.12.16 29.037

Mai 646,37 86.288 133,50 199,34 14,88 194,21 20,01 13.12.16 29.683

Juni 469,16 64.081 136,59 199,51 14,71 194,66 19,56 13.12.16 30.153

Juli 492,75 66.011 133,96 199,14 15,08 194,44 19,78 13.12.16 30.645

August 627,29 83.511 133,13 199,17 15,05 194,14 20,08 13.12.16 31.273

September 254,61 34.954 137,28 199,98 14,24 195,08 19,14 13.12.16 31.527

Oktober 186,22 25.548 137,19 200,34 13,88 195,06 19,16 13.12.16 31.713

November 377,33 52.069 137,99 200,31 13,91 194,68 19,54 13.12.16 32.091

Dezember 508,12 69.712 137,20 199,63 14,59 193,46 20,76 13.12.16 32.599

Σ 6223,82 840.321

Mittelwert 518,65 70.027 135,42 199,55 14,67 194,38 19,84

Minimum 186,22 25.548 133,13 199,10 13,88 193,46 19,14

Maximum 714,55 95.450 137,99 200,34 15,12 195,08 20,76

214,22 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Nord.xlsm      Tabellenblatt: WAB14

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB14
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 05.04.2023, 10:32 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 41821 30617,3722
Januar 567,67 52.091 91,76 199,51 20,61 196,80 23,32 01.07.14 31.185

Februar 570,06 52.129 91,44 199,08 21,04 196,53 23,59 01.07.14 31.755

März 721,73 65.966 91,40 199,00 21,12 196,20 23,92 01.07.14 32.477

April 560,39 51.306 91,55 199,35 20,77 196,67 23,45 01.07.14 33.037

Mai 721,40 65.923 91,38 199,02 21,10 196,47 23,65 01.07.14 33.759

Juni 544,77 50.257 92,25 199,51 20,61 197,01 23,11 01.07.14 34.303

Juli 623,96 56.840 91,10 199,01 21,11 196,66 23,46 01.07.14 34.927

August 683,51 62.319 91,17 198,98 21,14 196,44 23,68 01.07.14 35.611

September 280,60 26.161 93,23 200,36 19,76 197,58 22,54 01.07.14 35.891

Oktober 602,72 57.612 95,59 200,33 19,79 197,80 22,32 01.07.14 36.494

November 532,15 49.746 93,48 200,43 19,69 197,47 22,65 01.07.14 37.026

Dezember 646,05 60.361 93,43 199,61 20,51 195,73 24,39 01.07.14 37.672

Σ 7055,01 650.711

Mittelwert 587,92 54.226 92,32 199,52 20,60 196,78 23,34

Minimum 280,60 26.161 91,10 198,98 19,69 195,73 22,32

Maximum 721,73 65.966 95,59 200,43 21,14 197,80 24,39

220,12 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Nord.xlsm      Tabellenblatt: WAB15

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB15
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 05.04.2023, 10:32 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 42053 41505,28
Januar 369,04 34.015 92,17 202,32 19,06 197,25 24,13 18.02.15 41.874

Februar 472,76 45.097 95,39 201,86 19,52 196,83 24,55 18.02.15 42.347

März 640,53 64.567 100,80 202,25 19,13 197,18 24,20 18.02.15 42.988

April 389,59 37.709 96,79 201,69 19,69 197,20 24,18 18.02.15 43.377

Mai 333,42 30.652 91,93 201,66 19,72 197,03 24,35 18.02.15 43.711

Juni 488,51 47.595 97,43 202,34 19,04 197,11 24,27 18.02.15 44.199

Juli 535,76 48.901 91,27 201,43 19,95 196,35 25,03 18.02.15 44.735

August 467,36 43.882 93,89 201,57 19,81 196,69 24,69 18.02.15 45.202

September 280,41 28.850 102,89 202,90 18,49 198,22 23,16 18.02.15 45.483

Oktober 586,34 65.926 112,44 203,11 18,27 198,54 22,84 18.02.15 46.069

November 370,54 41.252 111,33 203,23 18,15 198,50 22,88 18.02.15 46.440

Dezember 283,79 31.329 110,40 203,22 18,16 198,64 22,74 18.02.15 46.723

Σ 5218,05 519.775

Mittelwert 434,84 43.315 99,73 202,30 19,08 197,46 23,92

Minimum 280,41 28.850 91,27 201,43 18,15 196,35 22,74

Maximum 640,53 65.926 112,44 203,23 19,95 198,64 25,03

221,38 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Nord.xlsm      Tabellenblatt: WAB16

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB16
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 05.04.2023, 10:32 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 42103 35926,9069
Januar 642,64 58.854 91,58 203,20 22,64 199,05 26,79 09.04.15 36.570

Februar 463,37 42.140 90,94 203,22 22,62 199,05 26,79 09.04.15 37.033

März 208,57 19.017 91,18 203,67 22,17 199,18 26,66 09.04.15 37.241

April 561,47 51.606 91,91 203,20 22,64 199,05 26,79 09.04.15 37.803

Mai 657,13 60.455 92,00 202,95 22,89 199,03 26,81 09.04.15 38.460

Juni 589,35 54.787 92,96 202,86 22,98 199,04 26,80 09.04.15 39.049

Juli 680,78 61.834 90,83 201,53 24,32 199,04 26,80 09.04.15 39.730

August 547,89 50.175 91,58 202,46 23,38 199,04 26,80 09.04.15 40.278

September 256,54 23.964 93,41 203,88 21,96 199,16 26,68 09.04.15 40.535

Oktober 190,54 17.954 94,23 205,35 20,49 199,76 26,08 09.04.15 40.725

November 376,91 36.464 96,74 204,75 21,09 199,76 26,08 09.04.15 41.102

Dezember 510,20 49.394 96,81 204,86 20,98 199,66 26,18 09.04.15 41.612

Σ 5685,39 526.644

Mittelwert 473,78 43.887 92,85 203,49 22,35 199,24 26,61

Minimum 190,54 17.954 90,83 201,53 20,49 199,03 26,08

Maximum 680,78 61.834 96,81 205,35 24,32 199,76 26,81

225,84 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Nord.xlsm      Tabellenblatt: WAB17

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB17
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 05.04.2023, 10:32 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 03.05.2021 5355,65
Januar 663,64 66.765 100,60 200,08 31,33 195,10 36,31 03.05.21 6.019

Februar 607,26 61.501 101,28 200,12 31,29 195,18 36,23 03.05.21 6.627

März 707,18 74.887 105,90 200,62 30,79 195,36 36,05 03.05.21 7.334

April 666,32 66.928 100,44 200,38 31,03 195,25 36,16 03.05.21 8.000

Mai 648,54 64.356 99,23 200,36 31,06 195,18 36,23 03.05.21 8.649

Juni 478,56 47.659 99,59 200,52 30,89 195,46 35,95 03.05.21 9.127

Juli 621,28 59.580 95,90 199,82 31,59 194,99 36,42 03.05.21 9.748

August 626,32 60.101 95,96 200,05 31,36 195,21 36,20 03.05.21 10.375

September 636,19 62.523 98,28 200,74 30,67 195,54 35,87 03.05.21 11.011

Oktober 392,82 41.190 104,86 201,54 29,87 196,14 35,27 03.05.21 11.404

November 464,46 49.531 106,64 201,05 30,36 196,03 35,38 03.05.21 11.868

Dezember 355,97 37.358 104,95 201,07 30,34 196,14 35,27 03.05.21 12.224

Σ 6868,54 692.379

Mittelwert 572,38 57.698 101,14 200,53 30,88 195,47 35,95

Minimum 355,97 37.358 95,90 199,82 29,87 194,99 35,27

Maximum 707,18 74.887 106,64 201,54 31,59 196,14 36,42

231,41 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Nord.xlsm      Tabellenblatt: WAB18

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB18
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 05.04.2023, 10:32 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 01.06.2021 3841,55
Januar 638,48 59.411 93,05 210,63 21,42 203,07 28,98 01.06.21 4.480

Februar 459,00 42.559 92,72 211,83 20,22 203,44 28,61 01.06.21 4.939

März 205,73 19.297 93,80 212,58 19,47 204,70 27,35 01.06.21 5.145

April 564,22 52.194 92,51 211,85 20,21 203,34 28,71 01.06.21 5.709

Mai 655,41 60.807 92,78 211,67 20,38 203,15 28,90 01.06.21 6.364

Juni 595,39 55.823 93,76 210,24 21,81 203,03 29,02 01.06.21 6.960

Juli 677,97 62.656 92,42 209,31 22,74 203,01 29,04 01.06.21 7.638

August 631,73 58.636 92,82 210,40 21,65 203,02 29,03 01.06.21 8.269

September 636,77 59.554 93,53 211,26 20,79 203,05 29,00 01.06.21 8.906

Oktober 212,88 19.238 90,37 213,70 18,35 204,03 28,02 01.06.21 9.119

November 376,72 33.773 89,65 213,41 18,64 203,77 28,29 01.06.21 9.496

Dezember 511,36 43.755 85,57 213,06 18,99 204,20 27,85 01.06.21 10.007

Σ 6165,66 567.703

Mittelwert 513,81 47.309 91,92 211,66 20,39 203,48 28,57

Minimum 205,73 19.238 85,57 209,31 18,35 203,01 27,35

Maximum 677,97 62.656 93,80 213,70 22,74 204,70 29,04

232,05 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :
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