
Datei:  WA_J_Brunnen_Süd.xlsm      Tabellenblatt: WAB20

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB20
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 18:24 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 18.03.2016 45614,2583
Januar 738,55 36.955 50,04 195,27 14,49 193,54 16,22 18.03.16 46.353

Februar 667,25 33.220 49,79 195,84 13,92 193,42 16,34 18.03.16 47.020

März 737,88 36.724 49,77 195,11 14,65 193,32 16,44 18.03.16 47.758

April 709,70 35.566 50,11 195,71 14,05 193,64 16,12 18.03.16 48.468

Mai 738,38 36.715 49,72 195,04 14,72 193,55 16,21 18.03.16 49.206

Juni 713,03 35.937 50,40 196,51 13,25 194,58 15,18 18.03.16 49.919

Juli 737,55 37.152 50,37 196,47 13,29 194,58 15,18 18.03.16 50.657

August 738,85 36.567 49,49 196,02 13,74 193,89 15,87 18.03.16 51.395

September 708,79 34.746 49,02 194,79 14,97 192,89 16,87 18.03.16 52.104

Oktober 741,24 36.210 48,85 194,38 15,38 192,76 17,00 18.03.16 52.845

November 710,40 35.092 49,40 195,20 14,56 192,96 16,80 18.03.16 53.556

Dezember 741,36 36.508 49,24 194,38 15,38 192,82 16,94 18.03.16 54.297

Σ 8682,98 431.392

Mittelwert 723,58 35.949 49,68 195,39 14,37 193,50 16,26

Minimum 667,25 33.220 48,85 194,38 13,25 192,76 15,18

Maximum 741,36 37.152 50,40 196,51 15,38 194,58 17,00

209,76 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :

U - Pumpe



Datei:  WA_J_Brunnen_Süd.xlsm      Tabellenblatt: WAB22

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB22
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 18:24 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 19.09.2017 24957,865
Januar 586,12 119.933 204,62 196,05 11,77 188,40 19,42 19.09.17 25.544

Februar 564,59 114.512 202,82 195,53 12,29 188,28 19,54 19.09.17 26.109

März 726,58 147.060 202,40 195,39 12,43 188,18 19,64 19.09.17 26.835

April 574,01 115.366 200,98 195,31 12,51 188,67 19,15 19.09.17 27.409

Mai 546,16 110.159 201,70 195,74 12,08 188,23 19,59 19.09.17 27.955

Juni 9,24 1.847 199,89 196,13 11,69 189,63 18,19 19.09.17 27.965

Juli 15,98 3.398 212,64 196,02 11,80 189,87 17,95 19.09.17 27.981

August 203,78 39.135 192,05 194,95 12,87 188,01 19,81 19.09.17 28.184

September 673,91 134.995 200,32 195,00 12,82 187,75 20,07 19.09.17 28.858

Oktober 669,05 133.436 199,44 195,24 12,58 187,58 20,24 19.09.17 29.527

November 543,39 110.756 203,82 195,14 12,68 188,04 19,78 19.09.17 30.071

Dezember 656,64 134.437 204,73 194,61 13,22 187,77 20,05 19.09.17 30.727

Σ 5769,45 1.165.034

Mittelwert 480,79 97.086 202,12 195,43 12,40 188,37 19,45

Minimum 9,24 1.847 192,05 194,61 11,69 187,58 17,95

Maximum 726,58 147.060 212,64 196,13 13,22 189,87 20,24

207,82 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Süd.xlsm      Tabellenblatt: WAB23

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB23
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 18:24 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 07.06.2018 18479,0136
Januar 0,00 0 --- --- --- --- --- 07.06.18 18.479

Februar 0,00 0 --- --- --- --- --- 07.06.18 18.479

März 0,00 0 --- --- --- --- --- 07.06.18 18.479

April 0,00 0 --- --- --- --- --- 07.06.18 18.479

Mai 0,00 0 --- --- --- --- --- 07.06.18 18.479

Juni 0,00 0 --- 185,02 27,81 --- --- 07.06.18 18.479

Juli 0,00 0 --- --- --- --- --- 07.06.18 18.479

August 0,00 0 --- --- --- --- --- 07.06.18 18.479

September 0,00 0 --- --- --- --- --- 07.06.18 18.479

Oktober 0,00 0 --- 192,00 20,83 --- --- 07.06.18 18.479

November 0,00 0 --- 192,00 20,83 --- --- 07.06.18 18.479

Dezember 0,00 0 --- 193,05 19,78 --- --- 07.06.18 18.479

Σ 0,00 0

Mittelwert 0,00 0 --- 190,52 22,31 --- ---

Minimum 0,00 0 --- 185,02 19,78 --- ---

Maximum 0,00 0 --- 193,05 27,81 --- ---

212,83 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Süd.xlsm      Tabellenblatt: WAB24

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB24
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 18:24 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 07.12.2017 24154,7392
Januar 688,02 134.773 195,89 197,82 12,29 179,67 30,44 07.12.17 24.843

Februar 638,45 124.294 194,68 196,62 13,49 179,33 30,78 07.12.17 25.481

März 715,10 138.447 193,61 197,98 12,13 178,86 31,25 07.12.17 26.196

April 664,52 129.948 195,55 196,85 13,26 179,51 30,60 07.12.17 26.861

Mai 659,17 127.048 192,74 196,47 13,64 179,54 30,57 07.12.17 27.520

Juni 503,48 97.900 194,45 197,44 12,67 180,90 29,21 07.12.17 28.023

Juli 488,80 94.905 194,16 197,31 12,80 181,15 28,96 07.12.17 28.512

August 731,07 139.292 190,53 195,44 14,67 179,46 30,65 07.12.17 29.243

September 674,90 128.803 190,85 195,94 14,17 178,94 31,17 07.12.17 29.918

Oktober 674,44 127.193 188,59 196,33 13,78 178,68 31,43 07.12.17 30.593

November 559,45 106.913 191,10 196,08 14,03 179,41 30,70 07.12.17 31.152

Dezember 661,17 127.009 192,10 195,37 14,74 179,38 30,73 07.12.17 31.813

Σ 7658,57 1.476.525

Mittelwert 638,21 123.044 192,85 196,64 13,47 179,57 30,54

Minimum 488,80 94.905 188,59 195,37 12,13 178,68 28,96

Maximum 731,07 139.292 195,89 197,98 14,74 181,15 31,43

210,11 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Süd.xlsm      Tabellenblatt: WAB25

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB25
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 18:24 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 09.06.2020 3741,54
Januar 569,03 68.678 120,69 203,79 10,98 194,55 20,22 09.06.20 4.311

Februar 562,49 67.786 120,51 203,29 11,48 194,32 20,45 09.06.20 4.873

März 725,88 87.670 120,78 203,37 11,40 194,12 20,65 09.06.20 5.599

April 568,65 68.875 121,12 203,36 11,41 194,60 20,17 09.06.20 6.168

Mai 720,18 86.614 120,27 202,70 12,07 194,14 20,63 09.06.20 6.888

Juni 552,81 65.695 118,84 202,57 12,20 193,84 20,93 09.06.20 7.441

Juli 611,86 72.475 118,45 202,08 12,69 193,64 21,13 09.06.20 8.052

August 676,97 78.986 116,68 201,33 13,44 192,93 21,84 09.06.20 8.729

September 275,27 32.186 116,93 202,33 12,44 193,75 21,02 09.06.20 9.005

Oktober 542,80 63.962 117,84 201,90 12,87 193,04 21,73 09.06.20 9.547

November 364,50 43.293 118,77 202,29 12,48 193,25 21,52 09.06.20 9.912

Dezember 285,52 33.544 117,48 202,40 12,37 193,21 21,56 09.06.20 10.198

Σ 6455,96 769.764

Mittelwert 538,00 64.147 119,03 202,62 12,15 193,78 20,99

Minimum 275,27 32.186 116,68 201,33 10,98 192,93 20,17

Maximum 725,88 87.670 121,12 203,79 13,44 194,60 21,84

212,20 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Süd.xlsm      Tabellenblatt: WAB26

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB26
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 18:24 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 28.09.2017 26520,8022
Januar 362,21 23.321 64,39 197,85 15,43 192,02 21,26 28.09.17 26.883

Februar 476,38 30.389 63,79 197,45 15,83 191,64 21,64 28.09.17 27.359

März 640,70 40.864 63,78 197,20 16,08 191,43 21,85 28.09.17 28.000

April 394,27 25.288 64,14 198,32 14,96 192,11 21,17 28.09.17 28.394

Mai 337,23 21.119 62,62 196,83 16,45 191,41 21,87 28.09.17 28.732

Juni 494,43 29.290 59,24 194,45 18,83 188,89 24,39 28.09.17 29.226

Juli 527,77 30.541 57,87 194,57 18,71 188,38 24,90 28.09.17 29.754

August 360,58 19.813 54,95 193,59 19,69 187,71 25,57 28.09.17 30.114

September 242,86 14.771 60,82 198,74 14,54 192,88 20,40 28.09.17 30.357

Oktober 354,87 20.841 58,73 197,15 16,13 191,54 21,74 28.09.17 30.712

November 467,90 28.220 60,31 195,83 17,45 189,63 23,65 28.09.17 31.180

Dezember 357,73 21.536 60,20 195,71 17,57 189,92 23,36 28.09.17 31.538

Σ 5016,93 305.993

Mittelwert 418,08 25.499 60,90 196,47 16,81 190,63 22,65

Minimum 242,86 14.771 54,95 193,59 14,54 187,71 20,40

Maximum 640,70 40.864 64,39 198,74 19,69 192,88 25,57

213,28 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Süd.xlsm      Tabellenblatt: WAB27

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB27
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 18:24 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 27.04.2011 46451,5949
Januar 8,01 766 95,63 201,57 15,23 192,25 24,56 27.04.11 46.460

Februar 5,70 546 95,79 201,14 15,66 191,73 25,07 27.04.11 46.465

März 14,76 1.460 98,92 201,12 15,68 192,05 24,75 27.04.11 46.480

April 14,25 1.417 99,44 201,54 15,26 191,98 24,82 27.04.11 46.494

Mai 194,84 18.609 95,51 201,25 15,55 191,42 25,38 27.04.11 46.689

Juni 591,21 55.586 94,02 197,65 19,15 191,01 25,79 27.04.11 47.280

Juli 631,32 58.891 93,28 197,09 19,71 191,01 25,79 27.04.11 47.912

August 492,74 44.653 90,62 196,67 20,13 191,01 25,79 27.04.11 48.404

September 43,10 4.045 93,85 197,40 19,40 191,01 25,79 27.04.11 48.448

Oktober 0,00 0 --- --- --- --- --- 27.04.11 48.448

November 0,00 0 --- --- --- --- --- 29.11.22 0

Dezember 125,51 13.325 106,17 207,82 8,98 197,37 19,43 29.11.22 126

Σ 2121,44 199.298

Mittelwert 176,79 16.608 96,32 200,33 16,48 192,08 24,72

Minimum 0,00 0 90,62 196,67 8,98 191,01 19,43

Maximum 631,32 58.891 106,17 207,82 20,13 197,37 25,79

216,80 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Süd.xlsm      Tabellenblatt: WAB28

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB28
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 18:24 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 26.06.2017 13915,0169
Januar 8,68 1.624 187,10 205,41 15,74 188,65 32,50 26.06.17 13.924

Februar 5,90 1.095 185,59 204,97 16,18 188,32 32,83 26.06.17 13.930

März 5,87 1.125 191,65 198,53 22,62 190,88 30,27 26.06.17 13.935

April 13,88 1.908 137,46 197,71 23,44 188,85 32,30 26.06.17 13.949

Mai 187,56 34.799 185,54 205,12 16,03 185,87 35,28 26.06.17 14.137

Juni 553,34 97.768 176,69 201,82 19,33 185,41 35,74 26.06.17 14.690

Juli 615,49 107.729 175,03 200,87 20,28 185,31 35,84 26.06.17 15.306

August 689,17 116.330 168,80 200,39 20,76 184,99 36,16 26.06.17 15.995

September 288,61 51.781 179,42 202,85 18,30 186,91 34,24 26.06.17 16.284

Oktober 590,57 107.860 182,64 202,51 18,64 184,92 36,23 26.06.17 16.874

November 371,52 69.943 188,26 202,62 18,53 184,69 36,46 26.06.17 17.246

Dezember 287,12 51.047 177,79 202,66 18,49 185,31 35,84 26.06.17 17.533

Σ 3617,71 643.009

Mittelwert 301,48 53.584 178,00 202,12 19,03 186,68 34,47

Minimum 5,87 1.095 137,46 197,71 15,74 184,69 30,27

Maximum 689,17 116.330 191,65 205,41 23,44 190,88 36,46

221,15 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Süd.xlsm      Tabellenblatt: WAB29

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB29
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 18:24 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 20.06.2007 62471,1346
Januar 0,00 0 --- --- --- --- --- 20.06.07 62.471

Februar 0,00 0 --- --- --- --- --- 20.06.07 62.471

März 0,00 0 --- --- --- --- --- 20.06.07 62.471

April 0,00 0 --- 202,95 24,57 --- --- 20.06.07 62.471

Mai 95,54 9.176 96,04 202,07 25,45 194,87 32,65 20.06.07 62.567

Juni 511,31 50.326 98,43 202,75 24,77 197,87 29,65 20.06.07 63.078

Juli 486,03 47.046 96,80 202,58 24,94 197,46 30,06 20.06.07 63.564

August 727,66 68.914 94,71 201,74 25,78 196,57 30,95 20.06.07 64.292

September 673,09 68.765 102,16 203,82 23,70 198,58 28,94 20.06.07 64.965

Oktober 670,05 68.109 101,65 204,13 23,39 197,95 29,57 20.06.07 65.635

November 542,37 54.735 100,92 203,51 24,01 198,65 28,87 20.06.07 66.177

Dezember 655,23 66.230 101,08 202,98 24,54 198,60 28,92 20.06.07 66.832

Σ 4361,28 433.301

Mittelwert 363,44 36.108 98,97 202,95 24,57 197,57 29,95

Minimum 0,00 0 94,71 201,74 23,39 194,87 28,87

Maximum 727,66 68.914 102,16 204,13 25,78 198,65 32,65

227,52 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Süd.xlsm      Tabellenblatt: WAB31

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB31
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 18:24 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 27.06.2018 19956,6442
Januar 353,24 27.540 77,96 209,38 26,08 198,36 37,10 27.06.18 20.310

Februar 472,23 36.945 78,24 208,86 26,60 197,90 37,56 27.06.18 20.782

März 571,19 45.219 79,17 208,37 27,09 197,74 37,72 27.06.18 21.353

April 380,11 30.226 79,52 209,14 26,32 198,43 37,03 27.06.18 21.733

Mai 222,28 17.418 78,36 208,43 27,03 197,70 37,76 27.06.18 21.956

Juni 498,57 36.118 72,44 205,14 30,32 194,66 40,80 27.06.18 22.454

Juli 509,08 36.587 71,87 204,80 30,66 194,20 41,26 27.06.18 22.963

August 443,32 30.410 68,60 203,99 31,47 193,66 41,80 27.06.18 23.407

September 260,20 19.222 73,87 205,88 29,58 195,24 40,22 27.06.18 23.667

Oktober 191,21 14.035 73,40 205,29 30,17 195,01 40,45 27.06.18 23.858

November 380,45 27.620 72,60 205,70 29,76 194,90 40,56 27.06.18 24.239

Dezember 514,48 37.463 72,82 205,01 30,45 194,73 40,73 27.06.18 24.753

Σ 4796,36 358.803

Mittelwert 399,70 29.900 74,90 206,67 28,79 196,04 39,42

Minimum 191,21 14.035 68,60 203,99 26,08 193,66 37,03

Maximum 571,19 45.219 79,52 209,38 31,47 198,43 41,80

235,46 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :



Datei:  WA_J_Brunnen_Süd.xlsm      Tabellenblatt: WAB32

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB32
Jahresbericht von 2022
gedruckt am: 03.01.2023, 18:24 Uhr in Stadtallendorf

Einbau- Betrieb seit

Monat datum Einbau

Betrieb Menge Leistung

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMP hJahr 22.03.2016 31843,91
Januar 647,12 109.994 169,97 197,98 46,84 193,97 50,85 22.03.16 32.491

Februar 463,17 78.790 170,11 198,20 46,62 194,08 50,74 22.03.16 32.954

März 220,23 37.821 171,73 198,50 46,32 194,72 50,10 22.03.16 33.174

April 570,58 96.926 169,87 198,07 46,75 194,16 50,66 22.03.16 33.745

Mai 663,77 111.476 167,94 197,93 46,89 193,58 51,24 22.03.16 34.409

Juni 607,05 99.822 164,44 196,33 48,49 192,70 52,12 22.03.16 35.016

Juli 677,49 109.259 161,27 196,25 48,57 192,51 52,31 22.03.16 35.693

August 629,89 100.247 159,15 195,92 48,90 192,23 52,59 22.03.16 36.323

September 639,76 104.621 163,53 196,19 48,63 192,71 52,11 22.03.16 36.963

Oktober 415,23 68.753 165,58 196,47 48,35 192,77 52,05 22.03.16 37.378

November 482,19 79.017 163,87 196,72 48,10 192,88 51,94 22.03.16 37.860

Dezember 376,40 62.510 166,07 196,88 47,94 193,13 51,69 22.03.16 38.237

Σ 6392,88 1.059.236

Mittelwert 532,74 88.270 166,13 197,12 47,70 193,29 51,53

Minimum 220,23 37.821 159,15 195,92 46,32 192,23 50,10

Maximum 677,49 111.476 171,73 198,50 48,90 194,72 52,59

244,82 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel U - Pumpe

1) Ruhe 2) Betrieb

Neues Einbaudatum

Meßpunkthöhe (MP) :
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