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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB12
Monatsbericht vom Juli 2023
gedruckt am: 03.08.2023, 22:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.07.23 23,26 2.384 102,51 --- --- --- 1:09 196,51 17,76

02.07.23 22,96 2.353 102,48 --- --- --- 3:51 196,56 17,71

03.07.23 24,00 2.447 101,96 --- --- --- 19:58 196,44 17,84

04.07.23 21,73 2.224 102,36 11:51 201,01 13,26 8:54 196,34 17,94

05.07.23 24,00 2.451 102,13 --- --- --- 11:08 196,45 17,82

06.07.23 24,00 2.448 102,00 --- --- --- 22:57 196,28 17,99

07.07.23 20,02 2.037 101,74 5:51 201,33 12,94 19:37 196,26 18,01

08.07.23 24,00 2.444 101,83 --- --- --- 20:45 196,14 18,14

09.07.23 23,51 2.391 101,72 --- --- --- 22:31 196,08 18,20

10.07.23 24,00 2.440 101,67 --- --- --- 6:23 196,04 18,23

11.07.23 23,79 2.417 101,61 --- --- --- 9:30 195,99 18,28

12.07.23 23,82 2.409 101,15 --- --- --- 15:08 195,98 18,30

13.07.23 21,66 2.196 101,38 12:31 200,87 13,40 1:44 195,91 18,36

14.07.23 24,00 2.431 101,29 --- --- --- 4:28 195,95 18,33

15.07.23 19,31 1.949 100,95 23:22 201,09 13,18 11:42 195,93 18,34

16.07.23 11,76 1.213 103,14 9:52 201,65 12,62 23:50 196,24 18,03

17.07.23 19,81 2.015 101,70 6:09 200,81 13,46 23:57 196,11 18,17

18.07.23 23,60 2.403 101,80 --- --- --- 9:07 196,02 18,25

19.07.23 24,00 2.442 101,75 --- --- --- 6:30 196,02 18,25

20.07.23 24,00 2.444 101,83 --- --- --- 13:48 195,93 18,34

21.07.23 24,00 2.445 101,88 --- --- --- 0:00 195,91 18,36

22.07.23 24,00 2.438 101,58 --- --- --- 3:17 195,91 18,36

23.07.23 24,00 2.440 101,67 --- --- --- 3:58 195,97 18,30

24.07.23 24,00 2.439 101,63 --- --- --- 13:18 195,96 18,31

25.07.23 24,00 2.448 102,00 --- --- --- 11:58 195,91 18,36

26.07.23 24,00 2.445 101,88 --- --- --- 5:56 195,88 18,40

27.07.23 24,00 2.434 101,42 --- --- --- 1:28 195,89 18,38

28.07.23 24,00 2.438 101,58 --- --- --- 11:58 195,89 18,38

29.07.23 24,00 2.441 101,71 --- --- --- 23:49 195,85 18,42

30.07.23 24,00 2.451 102,13 --- --- --- 9:14 195,83 18,44

31.07.23 23,68 2.424 102,36 --- --- --- 0:59 196,15 18,12

Σ 710,90 72.381

Mittelwert 22,93 2.335 101,82 201,13 13,14 196,07 18,20

Minimum 11,76 1.213 100,95 200,81 12,62 195,83 17,71

Maximum 24,00 2.451 103,14 201,65 13,46 196,56 18,44

214,27 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB13
Monatsbericht vom Juli 2023
gedruckt am: 03.08.2023, 22:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.07.23 1,06 142 134,53 6:07 202,95 11,27 11:08 199,45 14,77

02.07.23 0,00 0 --- 5:40 202,97 11,25 --- --- ---

03.07.23 3,43 460 134,07 1:29 202,91 11,31 19:50 199,37 14,85

04.07.23 1,63 227 139,10 13:53 203,02 11,20 8:50 198,86 15,36

05.07.23 1,36 183 134,26 5:13 202,92 11,30 11:01 199,39 14,83

06.07.23 5,20 698 134,34 0:00 202,85 11,37 20:15 199,25 14,97

07.07.23 10,48 1.394 132,96 5:51 203,11 11,11 16:59 199,05 15,17

08.07.23 12,62 1.748 138,53 11:12 202,73 11,49 20:50 198,73 15,49

09.07.23 24,00 3.333 138,88 --- --- --- 6:20 198,58 15,64

10.07.23 24,00 3.320 138,33 --- --- --- 8:55 198,65 15,57

11.07.23 21,70 2.974 137,07 11:41 202,36 11,86 3:43 198,62 15,60

12.07.23 23,91 3.251 135,95 --- --- --- 15:06 198,53 15,69

13.07.23 22,02 3.006 136,53 12:24 202,66 11,56 1:38 198,50 15,72

14.07.23 24,00 3.262 135,92 --- --- --- 4:34 198,53 15,69

15.07.23 22,12 3.081 139,31 23:19 202,71 11,51 19:17 198,40 15,82

16.07.23 17,16 2.484 144,75 9:49 203,19 11,03 1:35 198,69 15,53

17.07.23 23,12 3.231 139,74 --- --- --- 4:08 198,62 15,60

18.07.23 21,27 2.940 138,24 11:43 202,40 11,82 0:46 198,64 15,58

19.07.23 24,00 3.339 139,13 --- --- --- 9:21 198,61 15,61

20.07.23 24,00 3.342 139,25 --- --- --- 23:55 198,53 15,69

21.07.23 24,00 3.350 139,58 --- --- --- 1:53 198,51 15,71

22.07.23 24,00 3.349 139,54 --- --- --- 2:56 198,53 15,69

23.07.23 24,00 3.372 140,50 --- --- --- 0:00 198,61 15,61

24.07.23 24,00 3.360 140,00 --- --- --- 12:47 198,56 15,66

25.07.23 24,00 3.366 140,25 --- --- --- 9:57 198,54 15,68

26.07.23 24,00 3.364 140,17 --- --- --- 7:09 198,54 15,68

27.07.23 24,00 3.329 138,71 --- --- --- 1:27 198,57 15,65

28.07.23 24,00 3.338 139,08 --- --- --- 21:12 198,56 15,66

29.07.23 24,00 3.355 139,79 --- --- --- 23:51 198,53 15,69

30.07.23 9,21 1.282 139,23 23:26 202,51 11,71 4:44 198,53 15,69

31.07.23 0,00 0 --- 23:45 202,69 11,53 --- --- ---

Σ 532,28 73.880

Mittelwert 17,17 2.383 138,80 202,80 11,42 198,71 15,51

Minimum 0,00 0 132,96 202,36 11,03 198,40 14,77

Maximum 24,00 3.372 144,75 203,19 11,86 199,45 15,82

214,22 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB14
Monatsbericht vom Juli 2023
gedruckt am: 03.08.2023, 22:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.07.23 24,00 2.285 95,21 --- --- --- 11:09 201,47 18,65

02.07.23 24,00 2.291 95,46 --- --- --- 3:55 201,53 18,59

03.07.23 24,00 2.256 94,00 --- --- --- 19:54 201,39 18,73

04.07.23 23,05 2.183 94,69 --- --- --- 8:49 201,33 18,79

05.07.23 24,00 2.263 94,29 --- --- --- 11:04 201,43 18,69

06.07.23 24,00 2.244 93,50 --- --- --- 22:52 201,26 18,86

07.07.23 20,08 1.855 92,36 5:46 203,45 16,67 17:13 201,13 18,99

08.07.23 13,42 1.249 93,05 12:28 203,09 17,03 0:00 201,29 18,83

09.07.23 2,18 197 90,38 6:49 202,98 17,14 18:39 201,19 18,93

10.07.23 0,85 76 89,32 1:56 202,91 17,21 --- --- ---

11.07.23 8,28 758 91,55 20:21 202,89 17,23 9:27 200,90 19,22

12.07.23 5,12 458 89,52 5:21 202,81 17,31 21:53 200,96 19,16

13.07.23 4,70 422 89,80 12:26 203,11 17,01 20:02 200,99 19,13

14.07.23 3,80 342 90,04 4:20 202,75 17,37 22:22 200,98 19,14

15.07.23 0,00 0 --- 23:19 203,15 16,97 --- --- ---

16.07.23 0,00 0 --- 9:44 203,60 16,52 --- --- ---

17.07.23 3,00 270 89,87 14:30 203,22 16,90 20:55 201,21 18,91

18.07.23 7,02 645 91,93 18:38 202,91 17,21 9:14 200,96 19,16

19.07.23 1,24 121 97,91 19:59 202,87 17,25 23:59 201,06 19,06

20.07.23 5,44 492 90,36 18:41 202,84 17,28 23:50 200,95 19,17

21.07.23 1,92 176 91,53 13:15 202,85 17,27 14:54 201,09 19,03

22.07.23 0,68 62 91,18 19:39 202,87 17,25 --- --- ---

23.07.23 0,00 0 --- 21:22 202,90 17,22 --- --- ---

24.07.23 1,65 152 91,95 8:38 202,92 17,20 12:00 201,09 19,03

25.07.23 1,47 135 91,91 6:53 202,90 17,22 9:03 201,07 19,05

26.07.23 0,00 0 --- 1:17 202,84 17,28 --- --- ---

27.07.23 0,00 0 --- 10:27 202,84 17,28 --- --- ---

28.07.23 0,00 0 --- 0:07 202,84 17,28 --- --- ---

29.07.23 0,00 0 --- 4:01 202,80 17,32 --- --- ---

30.07.23 14,75 1.409 95,51 0:00 202,78 17,34 10:10 201,09 19,03

31.07.23 24,00 2.284 95,17 --- --- --- 0:31 201,23 18,89

Σ 262,66 24.625

Mittelwert 8,47 794 93,75 202,96 17,16 201,16 18,96

Minimum 0,00 0 89,32 202,75 16,52 200,90 18,59

Maximum 24,00 2.291 97,91 203,60 17,37 201,53 19,22

220,12 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB15
Monatsbericht vom Juli 2023
gedruckt am: 03.08.2023, 22:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.07.23 12,09 1.259 104,16 7:13 203,34 18,04 0:26 198,88 22,50

02.07.23 10,61 1.137 107,21 10:20 203,56 17,82 1:15 199,60 21,79

03.07.23 17,47 1.817 103,98 4:07 203,41 17,97 22:37 199,15 22,24

04.07.23 11,78 1.233 104,67 13:52 203,55 17,84 8:49 198,95 22,43

05.07.23 18,15 1.896 104,46 5:11 203,07 18,31 13:57 199,17 22,21

06.07.23 20,41 2.092 102,52 6:55 202,95 18,43 23:13 198,58 22,80

07.07.23 18,69 1.835 98,20 6:11 203,19 18,20 22:43 198,47 22,92

08.07.23 19,81 1.962 99,05 6:02 202,76 18,62 23:54 198,24 23,14

09.07.23 15,19 1.436 94,55 8:31 202,23 19,15 21:58 197,98 23,40

10.07.23 17,57 1.653 94,10 4:32 201,83 19,56 23:56 197,69 23,69

11.07.23 18,72 1.758 93,91 13:22 202,00 19,38 9:59 197,21 24,18

12.07.23 20,05 1.832 91,37 18:02 201,56 19,82 14:28 197,43 23,95

13.07.23 17,60 1.612 91,57 13:07 202,00 19,39 0:49 197,38 24,00

14.07.23 21,86 1.989 90,99 5:01 201,38 20,00 22:49 197,13 24,25

15.07.23 13,11 1.192 90,92 23:59 202,40 18,98 0:38 197,12 24,27

16.07.23 2,59 256 98,73 9:51 203,53 17,85 23:20 199,28 22,11

17.07.23 13,45 1.292 96,06 8:43 202,74 18,64 23:45 198,33 23,05

18.07.23 16,56 1.587 95,86 13:33 202,06 19,32 11:45 197,73 23,66

19.07.23 11,40 1.069 93,76 23:31 202,01 19,37 3:00 197,79 23,60

20.07.23 0,00 0 --- 20:29 202,30 19,08 --- --- ---

21.07.23 0,00 0 --- 18:00 202,37 19,01 --- --- ---

22.07.23 0,00 0 --- 17:06 202,42 18,97 --- --- ---

23.07.23 0,00 0 --- 16:23 202,51 18,88 --- --- ---

24.07.23 0,00 0 --- 17:47 202,55 18,83 --- --- ---

25.07.23 4,21 417 99,16 16:29 202,55 18,84 23:56 198,85 22,53

26.07.23 8,78 839 95,60 19:47 202,29 19,09 23:30 198,61 22,77

27.07.23 12,60 1.200 95,24 2:09 202,06 19,33 22:13 198,30 23,08

28.07.23 11,56 1.095 94,74 8:29 202,09 19,30 23:53 198,09 23,29

29.07.23 9,19 873 95,01 23:44 201,95 19,43 10:18 198,16 23,22

30.07.23 7,04 721 102,43 23:39 202,87 18,51 13:22 198,67 22,71

31.07.23 8,01 841 104,97 23:49 203,23 18,15 13:22 199,47 21,91

Σ 358,47 34.893

Mittelwert 11,56 1.126 97,34 202,54 18,84 198,32 23,06

Minimum 0,00 0 90,92 201,38 17,82 197,12 21,79

Maximum 21,86 2.092 107,21 203,56 20,00 199,60 24,27

221,38 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB16
Monatsbericht vom Juli 2023
gedruckt am: 03.08.2023, 22:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.07.23 1,09 99 90,78 6:37 204,78 21,06 11:09 200,31 25,54

02.07.23 0,00 0 --- 10:22 205,02 20,82 --- --- ---

03.07.23 3,53 321 90,91 4:23 204,81 21,03 19:53 200,06 25,78

04.07.23 5,62 528 93,92 13:51 205,16 20,69 8:43 199,94 25,90

05.07.23 1,40 127 90,93 5:15 204,39 21,45 11:04 200,12 25,72

06.07.23 5,33 485 90,97 8:33 204,36 21,48 22:51 199,59 26,26

07.07.23 10,61 964 90,89 10:42 204,87 20,97 22:24 199,46 26,38

08.07.23 12,64 1.174 92,91 6:12 203,99 21,86 17:29 199,03 26,81

09.07.23 24,00 2.242 93,42 --- --- --- 1:52 199,03 26,81

10.07.23 24,00 2.223 92,63 --- --- --- 0:29 199,04 26,80

11.07.23 21,72 2.002 92,19 11:42 202,86 22,98 9:05 199,03 26,81

12.07.23 24,00 2.186 91,08 --- --- --- 13:02 199,03 26,81

13.07.23 22,85 2.102 91,98 12:26 202,60 23,24 14:17 199,03 26,81

14.07.23 24,00 2.181 90,88 --- --- --- 2:51 199,03 26,81

15.07.23 22,15 2.063 93,14 23:20 203,41 22,44 11:45 199,03 26,81

16.07.23 17,19 1.693 98,47 9:47 205,20 20,64 23:53 199,16 26,68

17.07.23 23,15 2.188 94,49 --- --- --- 2:31 199,03 26,81

18.07.23 24,00 2.239 93,29 --- --- --- 0:11 199,03 26,81

19.07.23 24,00 2.239 93,29 --- --- --- 9:49 199,03 26,81

20.07.23 24,00 2.265 94,38 --- --- --- 0:21 199,03 26,81

21.07.23 24,00 2.266 94,42 --- --- --- 3:12 199,03 26,81

22.07.23 24,00 2.259 94,13 --- --- --- 0:32 199,03 26,81

23.07.23 24,00 2.278 94,92 --- --- --- 2:51 199,03 26,81

24.07.23 24,00 2.273 94,71 --- --- --- 0:34 199,03 26,81

25.07.23 24,00 2.284 95,17 --- --- --- 0:55 199,03 26,81

26.07.23 24,00 2.280 95,00 --- --- --- 0:09 199,03 26,81

27.07.23 24,00 2.247 93,63 --- --- --- 0:24 199,03 26,81

28.07.23 24,00 2.255 93,96 --- --- --- 1:02 199,03 26,81

29.07.23 24,00 2.268 94,50 --- --- --- 0:19 199,03 26,81

30.07.23 9,22 872 94,53 23:44 204,02 21,83 0:02 199,03 26,81

31.07.23 0,00 0 --- 23:57 204,54 21,30 --- --- ---

Σ 540,50 50.603

Mittelwert 17,44 1.632 93,62 204,29 21,55 199,22 26,62

Minimum 0,00 0 90,78 202,60 20,64 199,03 25,54

Maximum 24,00 2.284 98,47 205,20 23,24 200,31 26,81

225,84 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB17
Monatsbericht vom Juli 2023
gedruckt am: 03.08.2023, 22:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.07.23 23,26 2.447 105,21 --- --- --- 0:56 195,46 35,95

02.07.23 22,96 2.439 106,22 --- --- --- 1:52 195,71 35,71

03.07.23 24,00 2.463 102,63 --- --- --- 23:49 195,47 35,94

04.07.23 21,01 2.172 103,37 11:51 200,98 30,43 1:42 195,52 35,90

05.07.23 24,00 2.465 102,71 --- --- --- 14:51 195,51 35,90

06.07.23 24,00 2.411 100,46 --- --- --- 2:55 195,47 35,94

07.07.23 19,23 1.890 98,30 10:36 201,09 30,33 3:17 195,23 36,18

08.07.23 24,00 2.390 99,58 --- --- --- 21:03 195,04 36,38

09.07.23 23,51 2.325 98,91 --- --- --- 2:42 194,94 36,48

10.07.23 24,00 2.342 97,58 --- --- --- 15:05 194,88 36,54

11.07.23 21,49 2.083 96,92 11:57 200,14 31,27 3:27 194,77 36,64

12.07.23 23,82 2.280 95,73 --- --- --- 15:10 194,79 36,62

13.07.23 21,99 2.114 96,15 12:48 200,03 31,38 10:33 194,68 36,74

14.07.23 24,00 2.275 94,79 --- --- --- 4:21 194,75 36,67

15.07.23 19,31 1.864 96,52 23:58 200,56 30,85 1:29 194,62 36,80

16.07.23 11,76 1.231 104,70 9:54 201,54 29,88 23:53 195,51 35,90

17.07.23 19,82 1.953 98,54 6:14 200,51 30,91 23:58 195,18 36,23

18.07.23 21,05 2.054 97,56 12:09 200,16 31,26 4:53 195,07 36,35

19.07.23 24,00 2.345 97,71 --- --- --- 3:42 194,92 36,49

20.07.23 24,00 2.359 98,29 --- --- --- 2:30 195,04 36,37

21.07.23 24,00 2.355 98,13 --- --- --- 16:00 195,07 36,34

22.07.23 24,00 2.349 97,88 --- --- --- 23:42 195,04 36,38

23.07.23 24,00 2.389 99,54 --- --- --- 0:00 195,04 36,38

24.07.23 24,00 2.378 99,08 --- --- --- 0:46 195,11 36,30

25.07.23 24,00 2.398 99,92 --- --- --- 1:33 195,11 36,30

26.07.23 24,00 2.410 100,42 --- --- --- 1:51 195,04 36,38

27.07.23 24,00 2.369 98,71 --- --- --- 22:46 194,96 36,45

28.07.23 24,00 2.377 99,04 --- --- --- 19:01 194,93 36,48

29.07.23 24,00 2.400 100,00 --- --- --- 0:39 194,88 36,53

30.07.23 24,00 2.479 103,29 --- --- --- 9:08 194,91 36,51

31.07.23 23,68 2.477 104,60 --- --- --- 0:57 195,52 35,89

Σ 704,88 70.283

Mittelwert 22,74 2.267 99,71 200,62 30,79 195,10 36,31

Minimum 11,76 1.231 94,79 200,03 29,88 194,62 35,71

Maximum 24,00 2.479 106,22 201,54 31,38 195,71 36,80

231,41 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB18
Monatsbericht vom Juli 2023
gedruckt am: 03.08.2023, 22:22 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.07.23 12,15 1.093 89,99 7:16 212,27 19,78 0:36 203,48 28,57

02.07.23 10,71 977 91,25 10:16 212,76 19,29 20:31 204,28 27,77

03.07.23 17,56 1.584 90,22 4:10 211,91 20,14 23:10 203,66 28,40

04.07.23 14,21 1.286 90,49 13:57 212,52 19,53 22:59 203,89 28,16

05.07.23 18,22 1.639 89,95 16:18 210,84 21,21 14:18 203,67 28,38

06.07.23 21,43 1.923 89,73 6:57 210,65 21,40 23:52 203,30 28,75

07.07.23 18,16 1.603 88,28 10:33 211,69 20,37 2:38 203,18 28,87

08.07.23 19,86 1.769 89,09 6:08 210,73 21,32 3:38 203,21 28,84

09.07.23 15,25 1.344 88,11 8:28 211,42 20,63 2:10 203,24 28,82

10.07.23 17,65 1.551 87,87 16:31 210,30 21,75 23:56 203,17 28,88

11.07.23 18,79 1.656 88,15 15:32 210,42 21,63 10:12 203,01 29,04

12.07.23 20,12 1.753 87,12 18:07 209,93 22,12 3:05 203,01 29,04

13.07.23 17,67 1.543 87,32 13:05 210,70 21,35 0:51 203,02 29,04

14.07.23 21,89 1.906 87,06 5:01 209,26 22,80 2:55 203,01 29,04

15.07.23 13,18 1.149 87,16 23:59 211,78 20,27 4:19 203,00 29,05

16.07.23 2,63 237 90,20 12:25 213,22 18,83 23:22 205,70 26,35

17.07.23 13,52 1.194 88,32 9:44 212,47 19,58 23:45 203,58 28,47

18.07.23 16,69 1.489 89,24 15:27 210,51 21,54 23:52 203,43 28,62

19.07.23 16,64 1.472 88,45 16:18 210,54 21,51 3:00 203,17 28,88

20.07.23 18,05 1.603 88,79 16:52 210,84 21,21 2:03 203,14 28,92

21.07.23 19,83 1.761 88,82 17:11 209,97 22,08 15:18 203,06 28,99

22.07.23 20,92 1.851 88,48 8:09 209,64 22,41 2:05 203,01 29,04

23.07.23 15,43 1.386 89,80 9:55 211,28 20,77 2:47 203,31 28,74

24.07.23 16,73 1.492 89,19 15:13 210,65 21,41 23:52 203,41 28,64

25.07.23 12,21 1.090 89,24 17:19 211,58 20,47 0:57 203,30 28,75

26.07.23 8,94 789 88,30 19:49 211,72 20,34 0:48 204,19 27,86

27.07.23 12,80 1.136 88,78 3:54 210,70 21,35 9:49 204,09 27,97

28.07.23 11,72 1.043 88,97 8:39 211,51 20,54 23:53 203,91 28,14

29.07.23 9,37 839 89,54 23:57 211,23 20,82 10:22 204,27 27,78

30.07.23 7,19 664 92,35 23:47 211,83 20,22 13:24 204,79 27,26

31.07.23 9,46 858 90,66 5:47 212,24 19,82 23:20 205,04 27,01

Σ 468,97 41.680

Mittelwert 15,13 1.345 88,88 211,20 20,85 203,60 28,45

Minimum 2,63 237 87,06 209,26 18,83 203,00 26,35

Maximum 21,89 1.923 92,35 213,22 22,80 205,70 29,05

232,05 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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