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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB12
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:52 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 24,00 2.477 103,21 --- --- --- 14:45 194,43 19,85

02.01.24 12,48 1.288 103,20 19:01 199,63 14,65 0:00 194,47 19,81

03.01.24 3,70 372 100,59 9:51 199,99 14,28 0:51 195,22 19,05

04.01.24 5,41 557 102,87 7:32 199,82 14,45 13:42 195,23 19,04

05.01.24 7,15 735 102,84 7:06 199,85 14,43 18:54 195,16 19,11

06.01.24 2,85 295 103,49 9:27 200,04 14,24 23:56 195,59 18,69

07.01.24 0,00 0 --- 9:17 200,10 14,17 --- --- ---

08.01.24 2,89 306 105,87 12:38 200,27 14,01 21:52 195,59 18,69

09.01.24 0,80 74 92,24 10:34 200,21 14,07 --- --- ---

10.01.24 2,18 321 147,00 6:08 200,16 14,11 23:00 194,50 19,78

11.01.24 14,18 1.487 104,87 5:02 200,10 14,17 23:27 194,99 19,28

12.01.24 21,59 2.235 103,50 --- --- --- 22:38 194,96 19,31

13.01.24 21,96 2.279 103,80 12:15 199,98 14,30 1:30 195,04 19,23

14.01.24 22,00 2.285 103,85 --- --- --- 1:44 195,20 19,07

15.01.24 20,16 2.095 103,91 5:50 199,96 14,31 20:48 195,21 19,06

16.01.24 19,40 1.999 103,05 12:54 200,11 14,16 21:29 194,88 19,40

17.01.24 22,77 2.349 103,18 10:29 199,51 14,76 23:01 194,77 19,50

18.01.24 23,69 2.444 103,19 --- --- --- 23:06 194,47 19,80

19.01.24 24,00 2.470 102,92 --- --- --- 22:41 194,40 19,88

20.01.24 24,00 2.473 103,04 --- --- --- 1:37 194,35 19,92

21.01.24 23,27 2.403 103,28 --- --- --- 1:12 194,47 19,80

22.01.24 21,94 2.268 103,39 4:38 199,63 14,64 22:23 194,83 19,44

23.01.24 21,92 2.271 103,62 --- --- --- 16:48 194,75 19,52

24.01.24 22,17 2.287 103,16 --- --- --- 21:14 194,83 19,44

25.01.24 23,70 2.447 103,24 --- --- --- 19:51 194,86 19,41

26.01.24 24,00 2.476 103,17 --- --- --- 22:47 194,83 19,44

27.01.24 24,00 2.488 103,67 --- --- --- 1:35 194,91 19,36

28.01.24 20,91 2.174 103,96 --- --- --- 0:00 195,13 19,14

29.01.24 24,00 2.485 103,54 --- --- --- 20:21 195,04 19,23

30.01.24 22,58 2.330 103,18 12:03 199,41 14,86 10:35 194,83 19,44

31.01.24 24,00 2.476 103,17 --- --- --- 11:17 194,83 19,44

Σ 527,69 54.646
Mittelwert 17,02 1.763 103,56 199,92 14,35 194,89 19,38
Minimum 0,00 0 92,24 199,41 14,01 194,35 18,69
Maximum 24,00 2.488 147,00 200,27 14,86 195,59 19,92

214,27 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB13
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:52 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 6,04 840 139,16 1:40 200,77 13,45 14:39 196,05 18,17

02.01.24 14,44 2.063 142,82 10:18 201,13 13,09 7:13 196,18 18,04

03.01.24 21,78 3.131 143,74 --- --- --- 6:03 196,15 18,07

04.01.24 24,00 3.427 142,79 --- --- --- 13:51 196,12 18,10

05.01.24 23,90 3.403 142,39 --- --- --- 8:00 196,07 18,15

06.01.24 21,48 3.089 143,83 9:24 201,16 13,06 7:18 196,08 18,14

07.01.24 20,47 2.968 145,02 9:13 201,21 13,02 3:15 196,14 18,09

08.01.24 19,30 2.779 144,02 12:32 201,45 12,77 1:49 196,16 18,06

09.01.24 19,35 2.781 143,70 10:30 201,42 12,80 21:53 196,09 18,13

10.01.24 21,00 3.019 143,74 6:06 201,22 13,00 0:20 196,08 18,14

11.01.24 11,58 1.650 142,46 20:57 201,40 12,83 1:45 196,15 18,07

12.01.24 6,25 876 140,22 9:58 201,63 12,59 22:31 196,61 17,61

13.01.24 1,29 182 141,39 12:21 201,79 12,44 --- --- ---

14.01.24 2,79 398 142,48 17:16 201,90 12,32 21:32 197,21 17,01

15.01.24 2,88 408 141,79 8:53 202,09 12,13 20:45 197,00 17,22

16.01.24 12,26 1.732 141,29 0:40 201,79 12,44 21:21 196,27 17,95

17.01.24 9,86 1.375 139,39 13:54 201,15 13,07 7:02 196,18 18,05

18.01.24 10,50 1.448 137,95 9:04 200,93 13,29 22:57 195,82 18,41

19.01.24 10,90 1.519 139,34 5:54 200,62 13,60 22:30 195,82 18,41

20.01.24 8,24 1.127 136,83 14:56 200,54 13,68 1:25 195,73 18,50

21.01.24 5,97 830 138,96 23:54 201,15 13,07 16:53 196,00 18,22

22.01.24 7,00 997 142,43 10:01 201,55 12,67 22:17 196,63 17,59

23.01.24 7,28 1.028 141,29 7:16 201,60 12,62 8:59 196,29 17,93

24.01.24 9,55 1.332 139,42 13:21 201,68 12,54 21:11 196,52 17,70

25.01.24 8,19 1.153 140,80 16:22 201,52 12,70 19:48 196,56 17,66

26.01.24 8,77 1.237 141,01 9:00 201,55 12,67 22:42 196,61 17,61

27.01.24 2,63 373 141,95 23:33 201,64 12,58 --- --- ---

28.01.24 1,40 200 143,00 18:40 201,89 12,33 --- --- ---

29.01.24 5,90 838 142,01 6:24 201,86 12,36 20:10 196,95 17,28

30.01.24 11,29 1.606 142,23 5:57 201,73 12,49 10:39 196,14 18,09

31.01.24 9,73 1.381 141,92 23:26 201,58 12,64 11:12 196,54 17,68

Σ 346,02 49.190
Mittelwert 11,16 1.587 142,16 201,43 12,79 196,29 17,93
Minimum 1,29 182 136,83 200,54 12,13 195,73 17,01
Maximum 24,00 3.427 145,02 202,09 13,68 197,21 18,50

214,22 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB14
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:52 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 24,00 2.306 96,08 --- --- --- 14:41 198,36 21,76

02.01.24 11,07 1.054 95,21 10:18 201,15 18,97 0:00 198,45 21,67

03.01.24 0,00 0 --- 9:47 201,36 18,76 --- --- ---

04.01.24 0,00 0 --- 1:11 201,03 19,09 --- --- ---

05.01.24 0,00 0 --- 5:59 200,98 19,14 --- --- ---

06.01.24 0,00 0 --- 9:25 201,21 18,91 --- --- ---

07.01.24 0,00 0 --- 9:12 201,25 18,87 --- --- ---

08.01.24 0,00 0 --- 12:30 201,46 18,67 --- --- ---

09.01.24 5,50 522 94,92 10:28 201,43 18,70 23:56 198,58 21,55

10.01.24 0,23 14 61,31 13:26 201,28 18,84 --- --- ---

11.01.24 0,00 0 --- 20:39 201,50 18,62 --- --- ---

12.01.24 0,00 0 --- 9:50 201,68 18,44 --- --- ---

13.01.24 0,00 0 --- 22:32 201,85 18,27 --- --- ---

14.01.24 0,00 0 --- 19:32 201,98 18,14 --- --- ---

15.01.24 0,00 0 --- 12:35 202,13 17,99 --- --- ---

16.01.24 19,75 1.890 95,69 0:30 201,89 18,23 21:23 198,62 21,50

17.01.24 24,00 2.295 95,63 --- --- --- 22:56 198,51 21,62

18.01.24 24,00 2.289 95,38 --- --- --- 22:59 198,16 21,97

19.01.24 24,00 2.279 94,96 --- --- --- 22:32 198,13 22,00

20.01.24 24,00 2.289 95,38 --- --- --- 1:27 198,04 22,08

21.01.24 16,98 1.624 95,65 23:54 201,28 18,85 1:10 198,29 21,84

22.01.24 0,00 0 --- 10:46 201,66 18,47 --- --- ---

23.01.24 3,82 360 94,36 7:20 201,66 18,46 10:59 198,92 21,20

24.01.24 0,00 0 --- 14:23 201,72 18,40 --- --- ---

25.01.24 0,00 0 --- 12:44 201,63 18,49 --- --- ---

26.01.24 0,00 0 --- 8:54 201,66 18,47 --- --- ---

27.01.24 0,00 0 --- 23:38 201,75 18,37 --- --- ---

28.01.24 0,00 0 --- 19:16 201,95 18,18 --- --- ---

29.01.24 0,00 0 --- 6:11 201,97 18,15 --- --- ---

30.01.24 3,40 318 93,53 5:53 201,85 18,28 10:16 198,89 21,23

31.01.24 0,00 0 --- 23:08 201,68 18,44 --- --- ---

Σ 180,74 17.240
Mittelwert 5,83 556 95,39 201,58 18,54 198,45 21,67
Minimum 0,00 0 61,31 200,98 17,99 198,04 21,20
Maximum 24,00 2.306 96,08 202,13 19,14 198,92 22,08

220,12 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB15
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:52 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 0,00 0 --- 1:35 204,77 16,61 --- --- ---

02.01.24 11,99 1.311 109,32 5:19 204,92 16,46 23:23 200,16 21,22

03.01.24 24,00 2.617 109,04 --- --- --- 6:19 199,59 21,79

04.01.24 24,00 2.539 105,79 --- --- --- 22:25 199,10 22,28

05.01.24 23,91 2.491 104,18 --- --- --- 21:59 198,71 22,67

06.01.24 24,00 2.553 106,38 --- --- --- 7:29 198,30 23,08

07.01.24 24,00 2.592 108,00 --- --- --- 3:29 198,29 23,09

08.01.24 23,58 2.535 107,48 --- --- --- 2:07 198,38 23,00

09.01.24 21,93 2.332 106,32 10:24 203,06 18,32 3:08 198,24 23,14

10.01.24 24,00 2.554 106,42 --- --- --- 12:21 198,32 23,06

11.01.24 24,00 2.586 107,75 --- --- --- 1:55 198,15 23,24

12.01.24 24,00 2.598 108,25 --- --- --- 2:15 198,32 23,06

13.01.24 24,00 2.675 111,46 --- --- --- 1:57 198,52 22,86

14.01.24 24,00 2.674 111,42 --- --- --- 2:29 198,74 22,64

15.01.24 24,00 2.694 112,25 --- --- --- 4:52 198,99 22,39

16.01.24 6,16 620 100,67 19:38 203,59 17,79 3:50 198,80 22,58

17.01.24 0,00 0 --- 13:55 204,20 17,18 --- --- ---

18.01.24 0,00 0 --- 9:10 204,20 17,18 --- --- ---

19.01.24 0,00 0 --- 5:49 204,08 17,30 --- --- ---

20.01.24 0,00 0 --- 23:48 204,20 17,18 --- --- ---

21.01.24 7,00 797 113,83 10:20 204,53 16,85 21:09 199,99 21,39

22.01.24 24,00 2.666 111,08 --- --- --- 22:35 199,37 22,01

23.01.24 21,50 2.355 109,55 11:01 203,53 17,85 5:40 199,26 22,12

24.01.24 24,00 2.591 107,96 --- --- --- 21:39 198,83 22,56

25.01.24 24,00 2.583 107,63 --- --- --- 22:52 198,67 22,72

26.01.24 24,00 2.564 106,83 --- --- --- 23:11 198,54 22,85

27.01.24 24,00 2.654 110,58 --- --- --- 0:00 198,60 22,79

28.01.24 24,00 2.710 112,92 --- --- --- 6:40 198,86 22,52

29.01.24 24,00 2.628 109,50 --- --- --- 22:55 198,86 22,52

30.01.24 21,35 2.284 106,97 12:02 203,49 17,89 2:42 198,92 22,47

31.01.24 24,00 2.546 106,08 --- --- --- 11:26 198,54 22,85

Σ 569,43 61.749
Mittelwert 18,37 1.992 108,44 204,05 17,33 198,81 22,57
Minimum 0,00 0 100,67 203,06 16,46 198,15 21,22
Maximum 24,00 2.710 113,83 204,92 18,32 200,16 23,24

221,38 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB16
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:52 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 6,23 600 96,24 1:52 206,00 19,84 14:40 201,51 24,33

02.01.24 14,64 1.431 97,76 10:48 206,32 19,53 22:50 200,73 25,12

03.01.24 21,88 2.132 97,43 --- --- --- 23:37 200,25 25,59

04.01.24 24,00 2.317 96,54 --- --- --- 16:34 199,69 26,15

05.01.24 23,89 2.293 95,98 --- --- --- 21:22 199,36 26,48

06.01.24 21,61 2.095 96,94 9:22 204,22 21,63 0:00 199,42 26,42

07.01.24 20,67 2.020 97,74 9:11 204,38 21,47 3:17 199,58 26,26

08.01.24 19,46 1.890 97,13 12:29 204,91 20,93 22:15 199,77 26,07

09.01.24 20,83 2.027 97,32 --- --- --- 2:57 199,61 26,23

10.01.24 21,10 2.046 96,95 23:00 205,42 20,42 12:11 199,68 26,16

11.01.24 11,82 1.127 95,31 10:43 204,19 21,66 1:46 199,49 26,35

12.01.24 6,35 589 92,80 9:52 204,56 21,28 22:32 199,53 26,31

13.01.24 1,35 127 93,75 12:26 204,70 21,14 --- --- ---

14.01.24 2,89 270 93,45 7:59 204,76 21,08 21:32 200,38 25,46

15.01.24 2,94 276 93,87 12:23 205,27 20,57 20:46 200,21 25,64

16.01.24 12,84 1.215 94,59 14:07 204,80 21,04 3:31 199,85 26,00

17.01.24 10,10 960 95,04 13:42 205,53 20,31 0:02 200,34 25,51

18.01.24 10,75 1.015 94,40 9:15 205,37 20,47 22:58 200,38 25,46

19.01.24 11,22 1.075 95,83 5:53 205,07 20,77 22:32 200,54 25,30

20.01.24 8,48 800 94,29 14:56 205,21 20,63 1:26 200,40 25,45

21.01.24 6,15 585 95,11 10:30 205,77 20,08 20:07 200,61 25,23

22.01.24 7,19 680 94,59 4:50 205,39 20,45 22:18 200,07 25,77

23.01.24 7,25 684 94,34 11:00 205,12 20,72 0:23 199,96 25,88

24.01.24 9,74 899 92,32 13:22 204,80 21,04 21:12 199,61 26,23

25.01.24 8,39 780 92,96 16:15 204,23 21,61 19:49 199,56 26,28

26.01.24 9,01 836 92,78 8:59 204,10 21,74 22:43 199,47 26,37

27.01.24 2,76 258 93,38 23:53 204,34 21,50 --- --- ---

28.01.24 1,46 138 94,27 9:58 204,93 20,92 --- --- ---

29.01.24 6,07 566 93,30 0:10 204,75 21,09 20:11 199,92 25,92

30.01.24 8,99 840 93,41 11:59 205,18 20,66 9:00 199,72 26,12

31.01.24 9,95 930 93,42 2:32 204,19 21,66 11:13 199,41 26,43

Σ 350,04 33.501
Mittelwert 11,29 1.081 95,71 204,94 20,90 199,97 25,87
Minimum 1,35 127 92,32 204,10 19,53 199,36 24,33
Maximum 24,00 2.317 97,76 206,32 21,74 201,51 26,48

225,84 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Nord_01_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB17

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB17
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:52 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 24,00 2.641 110,04 --- --- --- 15:05 196,12 35,29

02.01.24 12,80 1.377 107,61 10:38 206,38 25,04 0:02 196,20 35,22

03.01.24 3,70 365 98,54 9:56 205,97 25,45 0:53 197,02 34,39

04.01.24 5,42 542 99,93 5:01 205,11 26,30 13:42 196,34 35,08

05.01.24 7,33 731 99,77 6:16 204,82 26,59 18:54 195,97 35,44

06.01.24 2,85 286 100,21 10:29 205,07 26,35 23:57 196,66 34,76

07.01.24 0,00 0 --- 11:56 205,28 26,13 --- --- ---

08.01.24 2,88 298 103,31 12:45 205,77 25,65 21:53 196,76 34,65

09.01.24 1,44 138 95,85 11:00 205,23 26,18 8:38 196,18 35,23

10.01.24 3,04 312 102,68 6:09 205,28 26,13 23:00 195,96 35,46

11.01.24 14,36 1.543 107,43 5:18 205,07 26,35 23:58 194,87 36,54

12.01.24 21,60 2.323 107,54 --- --- --- 22:51 194,86 36,56

13.01.24 21,96 2.421 110,27 12:17 205,11 26,30 0:00 194,93 36,48

14.01.24 22,01 2.416 109,78 --- --- --- 2:07 195,48 35,93

15.01.24 20,17 2.215 109,83 5:50 205,17 26,24 21:22 195,50 35,92

16.01.24 24,00 2.532 105,50 --- --- --- 10:15 195,01 36,41

17.01.24 22,77 2.447 107,48 10:31 205,36 26,06 0:20 195,28 36,13

18.01.24 23,69 2.539 107,19 --- --- --- 23:12 194,93 36,48

19.01.24 24,00 2.559 106,63 --- --- --- 0:00 195,02 36,39

20.01.24 24,00 2.590 107,92 --- --- --- 1:42 194,90 36,51

21.01.24 23,27 2.534 108,91 --- --- --- 20:44 195,22 36,19

22.01.24 21,94 2.346 106,92 4:37 205,62 25,80 22:37 194,66 36,76

23.01.24 20,28 2.158 106,39 11:02 205,36 26,06 0:47 194,54 36,88

24.01.24 22,17 2.333 105,23 --- --- --- 21:37 194,37 37,05

25.01.24 23,70 2.513 106,02 --- --- --- 22:56 194,28 37,14

26.01.24 24,00 2.534 105,58 --- --- --- 23:09 194,20 37,21

27.01.24 24,00 2.611 108,79 --- --- --- 0:00 194,26 37,15

28.01.24 20,83 2.291 110,00 --- --- --- 0:00 194,87 36,54

29.01.24 24,00 2.584 107,67 --- --- --- 20:35 194,63 36,79

30.01.24 20,75 2.196 105,85 12:04 205,54 25,87 23:54 194,67 36,74

31.01.24 24,00 2.525 105,21 --- --- --- 11:27 194,19 37,23

Σ 530,96 56.900
Mittelwert 17,13 1.835 107,16 205,38 26,03 195,26 36,15
Minimum 0,00 0 95,85 204,82 25,04 194,19 34,39
Maximum 24,00 2.641 110,27 206,38 26,59 197,02 37,23

231,41 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB18
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:52 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 5,74 512 89,22 1:54 213,14 18,91 14:38 206,66 25,40

02.01.24 14,80 1.339 90,48 5:44 213,34 18,71 23:25 204,38 27,68

03.01.24 21,63 1.958 90,51 9:49 211,32 20,73 23:49 203,93 28,12

04.01.24 24,00 2.156 89,83 --- --- --- 23:14 203,45 28,61

05.01.24 23,85 2.133 89,42 --- --- --- 22:11 203,23 28,82

06.01.24 21,28 1.940 91,17 9:27 210,42 21,64 1:09 203,21 28,84

07.01.24 20,16 1.848 91,67 9:15 210,64 21,42 2:42 203,37 28,68

08.01.24 19,05 1.727 90,63 12:37 211,68 20,38 0:59 203,61 28,44

09.01.24 20,08 1.819 90,57 10:34 211,03 21,02 2:47 203,54 28,52

10.01.24 20,85 1.897 90,97 23:04 212,01 20,04 22:43 203,46 28,59

11.01.24 11,22 1.007 89,75 20:58 212,09 19,97 1:25 203,39 28,67

12.01.24 6,10 535 87,74 11:25 212,68 19,37 22:31 205,14 26,91

13.01.24 1,19 106 88,93 22:43 212,88 19,17 --- --- ---

14.01.24 2,65 233 88,04 20:05 212,99 19,07 --- --- ---

15.01.24 2,78 245 88,28 12:11 213,33 18,73 20:43 206,11 25,95

16.01.24 12,65 1.124 88,85 0:39 212,52 19,54 9:58 204,59 27,46

17.01.24 9,52 844 88,69 14:00 212,84 19,22 0:00 205,19 26,87

18.01.24 10,15 895 88,21 9:17 212,47 19,59 22:55 204,75 27,31

19.01.24 10,41 933 89,60 5:55 211,93 20,12 22:27 205,30 26,76

20.01.24 7,87 691 87,75 15:00 212,16 19,89 1:24 204,90 27,16

21.01.24 5,72 508 88,86 10:54 213,10 18,96 17:15 205,79 26,27

22.01.24 6,72 597 88,84 6:03 213,11 18,94 22:16 205,66 26,39

23.01.24 6,88 604 87,83 7:20 212,68 19,37 16:39 205,39 26,67

24.01.24 9,29 805 86,65 14:24 212,62 19,43 21:10 204,82 27,23

25.01.24 7,89 694 87,98 12:43 212,32 19,74 19:47 204,88 27,17

26.01.24 8,42 740 87,85 9:04 212,16 19,89 22:40 205,11 26,94

27.01.24 2,43 216 88,82 23:50 212,68 19,37 --- --- ---

28.01.24 1,30 116 89,54 10:36 213,05 19,00 --- --- ---

29.01.24 5,64 499 88,42 8:07 213,04 19,02 20:10 205,83 26,22

30.01.24 8,92 795 89,16 5:57 212,45 19,60 10:20 204,93 27,13

31.01.24 9,40 833 88,58 2:40 212,09 19,97 11:12 204,56 27,49

Σ 338,59 30.349
Mittelwert 10,92 979 89,63 212,37 19,68 204,63 27,42
Minimum 1,19 106 86,65 210,42 18,71 203,21 25,40
Maximum 24,00 2.156 91,67 213,34 21,64 206,66 28,84

232,05 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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