
Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_01_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB20

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB20
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 24,00 1.210 50,42 --- --- --- 10:57 193,66 16,10

02.01.24 24,00 1.206 50,25 --- --- --- 23:29 193,50 16,26

03.01.24 24,00 1.200 50,00 --- --- --- 2:07 193,45 16,31

04.01.24 24,00 1.193 49,71 --- --- --- 17:07 193,33 16,43

05.01.24 23,61 1.173 49,69 --- --- --- 0:00 193,38 16,39

06.01.24 24,00 1.200 50,00 --- --- --- 0:00 193,38 16,39

07.01.24 24,00 1.207 50,29 --- --- --- 3:17 193,42 16,34

08.01.24 24,00 1.204 50,17 --- --- --- 11:06 193,45 16,31

09.01.24 22,43 1.119 49,89 10:19 195,24 14,52 3:14 193,44 16,32

10.01.24 24,00 1.201 50,04 --- --- --- 2:37 193,42 16,34

11.01.24 24,00 1.192 49,67 --- --- --- 23:40 193,29 16,48

12.01.24 24,00 1.183 49,29 --- --- --- 2:15 193,21 16,55

13.01.24 24,00 1.187 49,46 --- --- --- 9:42 193,16 16,60

14.01.24 24,00 1.186 49,42 --- --- --- 2:28 193,22 16,54

15.01.24 24,00 1.189 49,54 --- --- --- 4:47 193,24 16,52

16.01.24 20,56 1.022 49,70 4:00 195,08 14,68 0:29 193,24 16,52

17.01.24 24,00 1.208 50,33 --- --- --- 0:08 193,66 16,10

18.01.24 24,00 1.207 50,29 --- --- --- 23:40 193,72 16,04

19.01.24 24,00 1.205 50,21 --- --- --- 17:58 193,67 16,09

20.01.24 24,00 1.207 50,29 --- --- --- 3:16 193,66 16,10

21.01.24 24,00 1.208 50,33 --- --- --- 23:40 193,44 16,32

22.01.24 24,00 1.196 49,83 --- --- --- 22:26 193,29 16,48

23.01.24 22,18 1.096 49,42 7:59 194,90 14,87 5:28 193,18 16,58

24.01.24 24,00 1.191 49,63 --- --- --- 11:08 193,15 16,61

25.01.24 24,00 1.188 49,50 --- --- --- 15:50 193,11 16,65

26.01.24 24,00 1.187 49,46 --- --- --- 23:15 193,11 16,65

27.01.24 24,00 1.194 49,75 --- --- --- 5:11 193,09 16,68

28.01.24 24,00 1.201 50,04 --- --- --- 0:00 193,13 16,64

29.01.24 24,00 1.192 49,67 --- --- --- 23:44 193,21 16,55

30.01.24 24,00 1.187 49,46 --- --- --- 19:55 193,16 16,60

31.01.24 24,00 1.187 49,46 --- --- --- 12:57 193,13 16,63

Σ 736,78 36.726
Mittelwert 23,77 1.185 49,85 195,07 14,69 193,34 16,42
Minimum 20,56 1.022 49,29 194,90 14,52 193,09 16,04
Maximum 24,00 1.210 50,42 195,24 14,87 193,72 16,68

209,76 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_01_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB22

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB22
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 0,00 0 --- 2:06 198,89 8,94 --- --- ---

02.01.24 12,21 2.901 237,51 8:28 199,27 8,55 22:24 192,18 15,64

03.01.24 24,00 5.677 236,54 --- --- --- 0:58 192,08 15,74

04.01.24 24,00 5.646 235,25 --- --- --- 13:46 191,90 15,93

05.01.24 23,64 5.553 234,85 --- --- --- 19:01 191,85 15,97

06.01.24 24,00 5.683 236,79 --- --- --- 3:32 192,01 15,81

07.01.24 24,00 5.715 238,13 --- --- --- 0:01 192,10 15,72

08.01.24 23,55 5.588 237,25 --- --- --- 21:57 192,18 15,64

09.01.24 22,54 5.315 235,79 10:29 199,37 8,45 0:09 192,10 15,72

10.01.24 24,00 5.677 236,54 --- --- --- 0:26 192,02 15,80

11.01.24 24,00 5.625 234,38 --- --- --- 23:58 191,57 16,25

12.01.24 24,00 5.573 232,21 --- --- --- 2:06 191,42 16,41

13.01.24 24,00 5.592 233,00 --- --- --- 9:40 191,41 16,41

14.01.24 24,00 5.589 232,88 --- --- --- 2:20 191,51 16,31

15.01.24 24,00 5.608 233,67 --- --- --- 4:45 191,55 16,27

16.01.24 5,97 1.361 227,99 23:25 198,59 9,23 3:57 191,51 16,32

17.01.24 0,00 0 --- 10:33 199,37 8,45 --- --- ---

18.01.24 0,00 0 --- 7:40 199,16 8,66 --- --- ---

19.01.24 0,00 0 --- 6:07 198,78 9,04 --- --- ---

20.01.24 0,00 0 --- 15:16 198,76 9,06 --- --- ---

21.01.24 6,94 1.648 237,30 5:16 199,28 8,54 23:52 191,73 16,09

22.01.24 24,00 5.630 234,58 --- --- --- 22:52 191,60 16,22

23.01.24 21,75 5.069 233,08 --- --- --- 5:23 191,51 16,31

24.01.24 24,00 5.612 233,83 --- --- --- 11:04 191,43 16,39

25.01.24 24,00 5.599 233,29 --- --- --- 15:44 191,42 16,41

26.01.24 24,00 5.593 233,04 --- --- --- 23:55 191,41 16,41

27.01.24 24,00 5.627 234,46 --- --- --- 0:00 191,42 16,41

28.01.24 24,00 5.662 235,92 --- --- --- 6:29 191,53 16,29

29.01.24 24,00 5.617 234,04 --- --- --- 22:56 191,57 16,25

30.01.24 22,76 5.290 232,39 8:45 198,51 9,31 13:37 191,39 16,43

31.01.24 24,00 5.590 232,92 --- --- --- 15:05 191,41 16,41

Σ 571,38 134.040
Mittelwert 18,43 4.324 234,59 199,00 8,82 191,68 16,14
Minimum 0,00 0 227,99 198,51 8,45 191,39 15,64
Maximum 24,00 5.715 238,13 199,37 9,31 192,18 16,43

207,82 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_01_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB23

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB23
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 24,00 3.442 143,42 --- --- --- 15:31 189,73 23,10

02.01.24 13,25 1.881 141,92 18:35 193,77 19,06 9:39 189,18 23,65

03.01.24 4,07 551 135,48 8:31 193,82 19,01 0:53 189,66 23,18

04.01.24 5,35 738 137,86 7:29 193,68 19,15 13:40 189,46 23,38

05.01.24 6,82 944 138,35 6:43 193,62 19,21 18:52 189,37 23,47

06.01.24 2,81 388 138,17 11:38 193,68 19,15 23:56 189,69 23,15

07.01.24 0,00 0 --- 11:21 193,77 19,06 --- --- ---

08.01.24 2,83 403 142,19 11:27 194,33 18,51 21:53 189,78 23,06

09.01.24 1,69 225 132,92 10:30 194,28 18,55 9:02 189,51 23,33

10.01.24 2,97 422 141,99 15:55 193,67 19,17 23:00 189,61 23,22

11.01.24 14,49 2.036 140,54 6:02 193,71 19,12 23:56 189,04 23,79

12.01.24 21,54 3.021 140,25 --- --- --- 23:12 188,95 23,88

13.01.24 21,93 3.090 140,90 12:16 193,32 19,52 0:11 188,95 23,88

14.01.24 21,94 3.091 140,86 --- --- --- 2:08 189,18 23,65

15.01.24 20,09 2.830 140,89 5:52 193,32 19,52 21:59 189,20 23,64

16.01.24 24,00 3.390 141,25 --- --- --- 9:13 188,63 24,20

17.01.24 22,75 3.246 142,68 10:31 193,90 18,94 0:28 189,47 23,36

18.01.24 23,67 3.381 142,83 --- --- --- 23:50 189,58 23,25

19.01.24 24,00 3.422 142,58 --- --- --- 23:11 189,55 23,28

20.01.24 24,00 3.428 142,83 --- --- --- 1:54 189,51 23,33

21.01.24 23,25 3.322 142,87 --- --- --- 20:55 189,20 23,64

22.01.24 21,89 3.103 141,74 4:40 193,52 19,32 22:52 189,14 23,70

23.01.24 20,80 2.923 140,50 7:58 194,31 18,52 17:32 189,03 23,81

24.01.24 22,14 3.130 141,37 --- --- --- 21:36 189,03 23,81

25.01.24 23,69 3.351 141,45 --- --- --- 22:54 189,00 23,84

26.01.24 24,00 3.394 141,42 --- --- --- 23:25 188,97 23,87

27.01.24 24,00 3.414 142,25 --- --- --- 0:00 188,98 23,85

28.01.24 20,81 2.964 142,41 --- --- --- 0:00 189,20 23,64

29.01.24 24,00 3.409 142,04 --- --- --- 23:23 189,17 23,67

30.01.24 23,88 3.372 141,21 --- --- --- 13:06 188,68 24,16

31.01.24 24,00 3.392 141,33 --- --- --- 11:28 188,95 23,88

Σ 534,69 75.703
Mittelwert 17,25 2.442 141,58 193,78 19,05 189,24 23,59
Minimum 0,00 0 132,92 193,32 18,51 188,63 23,06
Maximum 24,00 3.442 143,42 194,33 19,52 189,78 24,20

212,83 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_01_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB24

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB24
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 24,00 4.597 191,54 --- --- --- --- --- ---

02.01.24 12,75 2.421 189,87 --- --- --- --- --- ---

03.01.24 1,08 207 191,52 --- --- --- --- --- ---

04.01.24 0,00 0 --- 1:04 175,02 35,09 --- --- ---

05.01.24 0,00 0 --- 1:41 175,02 35,09 --- --- ---

06.01.24 0,00 0 --- 0:19 175,02 35,09 --- --- ---

07.01.24 0,00 0 --- 0:30 175,02 35,09 --- --- ---

08.01.24 0,00 0 --- 0:30 175,02 35,09 --- --- ---

09.01.24 5,78 1.087 188,04 1:20 175,02 35,09 14:48 175,01 35,10

10.01.24 0,29 38 130,04 1:56 175,02 35,09 --- --- ---

11.01.24 0,00 0 --- 0:41 175,02 35,09 --- --- ---

12.01.24 0,00 0 --- 1:59 175,02 35,09 --- --- ---

13.01.24 0,00 0 --- 1:03 175,02 35,09 --- --- ---

14.01.24 0,00 0 --- 0:01 175,02 35,09 --- --- ---

15.01.24 0,00 0 --- 2:36 175,02 35,09 --- --- ---

16.01.24 19,81 3.748 189,20 0:36 175,02 35,09 5:06 175,01 35,10

17.01.24 24,00 4.575 190,63 --- --- --- 21:27 175,00 35,11

18.01.24 24,00 4.571 190,46 --- --- --- 7:30 175,00 35,11

19.01.24 24,00 4.556 189,83 --- --- --- 0:00 175,01 35,10

20.01.24 24,00 4.567 190,29 --- --- --- 15:56 175,00 35,11

21.01.24 17,04 3.244 190,38 18:51 175,02 35,09 9:23 175,00 35,11

22.01.24 0,00 0 --- 0:29 175,02 35,09 --- --- ---

23.01.24 3,30 608 184,29 0:36 175,02 35,09 9:09 175,01 35,10

24.01.24 0,00 0 --- 0:12 175,02 35,09 --- --- ---

25.01.24 0,00 0 --- 0:07 175,02 35,09 --- --- ---

26.01.24 0,00 0 --- 0:29 175,02 35,09 --- --- ---

27.01.24 0,00 0 --- 0:15 175,02 35,09 --- --- ---

28.01.24 0,00 0 --- 0:45 175,02 35,09 --- --- ---

29.01.24 0,00 0 --- 2:03 175,02 35,09 --- --- ---

30.01.24 2,52 453 180,00 4:33 175,02 35,09 11:18 175,01 35,10

31.01.24 0,00 0 --- 0:08 175,02 35,09 --- --- ---

Σ 182,57 34.672
Mittelwert 5,89 1.118 189,91 175,02 35,09 175,00 35,11
Minimum 0,00 0 130,04 175,02 35,09 175,00 35,10
Maximum 24,00 4.597 191,54 175,02 35,09 175,01 35,11

210,11 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_01_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB25

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB25
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 6,05 710 117,44 1:43 194,49 20,29 14:40 184,96 29,81

02.01.24 15,03 1.794 119,34 5:30 194,62 20,15 14:35 184,61 30,17

03.01.24 21,78 2.589 118,85 --- --- --- 23:53 184,32 30,46

04.01.24 24,00 2.837 118,21 --- --- --- 17:06 184,04 30,73

05.01.24 23,69 2.796 118,00 --- --- --- 21:53 183,98 30,79

06.01.24 21,48 2.546 118,52 9:25 193,82 20,96 0:00 184,00 30,78

07.01.24 20,47 2.439 119,15 9:14 193,97 20,81 2:13 184,18 30,60

08.01.24 19,30 2.290 118,66 12:30 194,58 20,20 22:44 184,30 30,47

09.01.24 21,95 2.590 117,99 --- --- --- 21:58 183,69 31,08

10.01.24 21,01 2.487 118,38 23:02 193,89 20,88 0:23 183,60 31,17

11.01.24 11,61 1.355 116,71 15:37 194,23 20,55 0:56 184,12 30,66

12.01.24 6,25 723 115,68 10:13 194,40 20,38 22:27 184,62 30,15

13.01.24 1,29 148 114,53 14:55 194,40 20,38 --- --- ---

14.01.24 2,80 324 115,77 8:32 194,44 20,33 21:32 185,42 29,36

15.01.24 2,88 334 115,86 12:22 194,69 20,09 20:41 185,02 29,75

16.01.24 14,36 1.678 116,87 0:34 194,21 20,56 12:53 183,75 31,02

17.01.24 9,88 1.157 117,12 13:56 194,52 20,26 0:00 184,35 30,43

18.01.24 10,51 1.223 116,41 9:13 194,35 20,43 22:53 184,27 30,50

19.01.24 10,89 1.285 117,95 5:50 194,01 20,76 22:27 184,45 30,32

20.01.24 8,25 957 116,01 14:55 194,06 20,72 1:20 184,29 30,49

21.01.24 5,99 701 117,12 9:54 194,53 20,24 16:58 184,62 30,15

22.01.24 6,99 831 118,86 5:44 194,94 19,83 22:14 185,13 29,65

23.01.24 7,20 841 116,74 8:14 195,01 19,77 16:39 184,90 29,88

24.01.24 9,56 1.112 116,37 14:22 194,84 19,94 21:10 184,87 29,91

25.01.24 8,19 961 117,35 12:41 194,59 20,18 19:43 184,88 29,89

26.01.24 8,77 1.028 117,23 8:56 194,56 20,21 22:41 184,98 29,80

27.01.24 2,64 308 116,72 23:44 194,76 20,01 --- --- ---

28.01.24 1,39 164 117,84 10:27 195,04 19,74 --- --- ---

29.01.24 5,92 693 117,14 8:51 195,02 19,75 20:10 185,43 29,34

30.01.24 9,78 1.140 116,56 9:07 194,75 20,03 13:05 184,76 30,01

31.01.24 9,72 1.148 118,07 23:24 194,53 20,24 11:11 184,78 30,00

Σ 349,63 41.189
Mittelwert 11,28 1.329 117,81 194,49 20,28 184,51 30,26
Minimum 1,29 148 114,53 193,82 19,74 183,60 29,34
Maximum 24,00 2.837 119,34 195,04 20,96 185,43 31,17

214,77 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_01_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB26

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB26
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 6,12 371 60,62 1:35 195,86 17,42 14:40 190,29 22,99

02.01.24 5,82 348 59,82 5:14 195,98 17,30 14:24 189,35 23,93

03.01.24 15,66 937 59,83 6:36 194,50 18,78 20:26 188,65 24,63

04.01.24 24,00 1.413 58,88 --- --- --- 17:36 188,40 24,88

05.01.24 23,69 1.391 58,70 --- --- --- 22:25 188,34 24,94

06.01.24 21,53 1.278 59,36 9:23 193,98 19,30 7:19 188,27 25,01

07.01.24 20,55 1.236 60,15 9:12 194,12 19,16 3:17 188,40 24,88

08.01.24 19,36 1.154 59,60 12:25 194,81 18,47 1:50 188,52 24,76

09.01.24 21,98 1.293 58,84 --- --- --- 22:38 188,15 25,13

10.01.24 21,05 1.244 59,11 23:02 195,25 18,03 1:12 188,03 25,25

11.01.24 11,69 685 58,60 20:58 194,68 18,60 1:46 188,34 24,94

12.01.24 6,30 357 56,71 11:19 194,86 18,42 22:33 189,13 24,15

13.01.24 1,32 76 57,78 20:06 194,92 18,36 --- --- ---

14.01.24 2,83 163 57,50 10:57 194,98 18,30 21:33 189,90 23,38

15.01.24 2,91 166 57,07 13:19 195,18 18,10 20:46 189,57 23,71

16.01.24 14,47 845 58,40 9:12 195,27 18,01 12:53 188,65 24,63

17.01.24 9,95 595 59,78 13:37 195,82 17,46 0:02 189,64 23,64

18.01.24 10,62 630 59,31 9:08 195,65 17,63 22:58 189,54 23,74

19.01.24 11,03 665 60,30 5:50 195,34 17,94 22:30 189,80 23,48

20.01.24 8,34 495 59,34 14:58 195,38 17,90 1:27 189,59 23,69

21.01.24 6,06 362 59,77 10:19 195,88 17,40 20:06 189,97 23,31

22.01.24 7,09 426 60,12 10:45 195,85 17,43 22:14 190,14 23,14

23.01.24 7,51 437 58,15 8:45 196,23 17,05 16:39 189,92 23,36

24.01.24 9,64 566 58,73 14:10 195,80 17,48 21:13 189,85 23,43

25.01.24 8,27 493 59,64 12:41 195,68 17,60 19:49 189,90 23,38

26.01.24 8,88 528 59,47 9:01 195,65 17,63 22:44 189,95 23,33

27.01.24 2,69 162 60,30 22:36 195,85 17,43 --- --- ---

28.01.24 1,43 87 60,95 13:55 196,10 17,18 --- --- ---

29.01.24 5,97 358 59,93 7:35 196,13 17,15 20:12 190,41 22,87

30.01.24 9,88 584 59,12 9:07 196,01 17,27 16:09 190,14 23,14

31.01.24 9,83 588 59,82 23:26 195,63 17,65 11:14 189,78 23,50

Σ 336,45 19.933
Mittelwert 10,85 643 59,25 195,41 17,87 189,31 23,97
Minimum 1,32 76 56,71 193,98 17,05 188,03 22,87
Maximum 24,00 1.413 60,95 196,23 19,30 190,41 25,25

213,28 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_01_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB27

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB27
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

02.01.24 12,82 1.420 110,80 --- --- --- --- --- ---

03.01.24 24,00 2.643 110,13 --- --- --- --- --- ---

04.01.24 24,00 2.620 109,17 --- --- --- 3:43 181,00 35,80

05.01.24 23,62 2.572 108,87 --- --- --- 1:14 181,00 35,80

06.01.24 24,00 2.634 109,75 --- --- --- 0:00 181,01 35,79

07.01.24 24,00 2.648 110,33 --- --- --- 5:32 181,00 35,80

08.01.24 23,53 2.588 110,00 --- --- --- 0:44 181,00 35,80

09.01.24 24,00 2.605 108,54 --- --- --- 1:00 181,00 35,80

10.01.24 24,00 2.629 109,54 --- --- --- 16:34 181,00 35,80

11.01.24 24,00 2.618 109,08 --- --- --- 12:15 181,00 35,80

12.01.24 24,00 2.606 108,58 --- --- --- 7:29 181,00 35,80

13.01.24 24,00 2.620 109,17 --- --- --- 0:00 181,01 35,79

14.01.24 24,00 2.618 109,08 --- --- --- 0:00 181,01 35,79

15.01.24 24,00 2.626 109,42 --- --- --- 7:47 181,00 35,80

16.01.24 7,56 792 104,83 5:12 181,02 35,78 0:00 181,01 35,79

17.01.24 0,00 0 --- 12:26 181,02 35,78 --- --- ---

18.01.24 0,00 0 --- 0:50 181,02 35,78 --- --- ---

19.01.24 0,00 0 --- 2:09 181,02 35,78 --- --- ---

20.01.24 0,00 0 --- 4:46 181,02 35,78 --- --- ---

21.01.24 0,00 0 --- 0:57 181,02 35,78 --- --- ---

22.01.24 0,00 0 --- 12:35 181,02 35,78 --- --- ---

23.01.24 0,00 0 --- 13:40 181,02 35,78 8:13 181,00 35,80

24.01.24 0,00 0 --- 8:34 199,69 17,11 --- --- ---

25.01.24 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

26.01.24 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

27.01.24 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

28.01.24 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

29.01.24 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

30.01.24 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

31.01.24 0,00 0 --- --- --- --- --- --- ---

Σ 331,52 36.239
Mittelwert 10,69 1.169 109,31 183,10 33,70 181,00 35,80
Minimum 0,00 0 104,83 181,02 17,11 181,00 35,79
Maximum 24,00 2.648 110,80 199,69 35,78 181,01 35,80

216,80 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):



Datei:  WA_M_Brunnen_Süd_01_2024.xlsx      Tabellenblatt: WAB28

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB28
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 0,00 0 --- 1:12 197,00 24,15 --- --- ---

02.01.24 11,98 2.285 190,66 5:42 197,09 24,06 18:06 179,78 41,37

03.01.24 24,00 4.584 191,00 --- --- --- 7:58 179,37 41,78

04.01.24 24,00 4.522 188,42 --- --- --- 18:36 179,50 41,65

05.01.24 23,75 4.455 187,60 --- --- --- 8:24 179,16 41,99

06.01.24 24,00 4.562 190,08 --- --- --- 7:38 178,90 42,25

07.01.24 24,00 4.604 191,83 --- --- --- 3:43 178,90 42,25

08.01.24 23,66 4.514 190,76 --- --- --- 11:00 178,25 42,90

09.01.24 22,34 4.077 182,49 8:47 195,58 25,57 3:19 178,91 42,24

10.01.24 24,00 4.542 189,25 --- --- --- 2:49 178,60 42,55

11.01.24 24,00 4.509 187,88 --- --- --- 1:59 178,86 42,29

12.01.24 24,00 4.471 186,29 --- --- --- 2:34 179,03 42,12

13.01.24 24,00 4.514 188,08 --- --- --- 11:22 179,14 42,01

14.01.24 24,00 4.510 187,92 --- --- --- 3:56 179,20 41,95

15.01.24 24,00 4.531 188,79 --- --- --- 5:17 179,32 41,83

16.01.24 7,58 1.304 171,92 9:14 196,93 24,22 4:09 179,40 41,75

17.01.24 0,00 0 --- 13:56 196,90 24,25 --- --- ---

18.01.24 0,00 0 --- 9:10 196,84 24,31 --- --- ---

19.01.24 0,00 0 --- 5:41 196,64 24,51 --- --- ---

20.01.24 0,00 0 --- 14:56 196,64 24,51 --- --- ---

21.01.24 7,03 1.413 200,87 10:09 196,93 24,22 20:32 180,12 41,03

22.01.24 24,00 4.776 199,00 --- --- --- 2:40 179,54 41,61

23.01.24 21,35 4.170 195,33 8:48 197,47 23,68 5:42 179,62 41,53

24.01.24 24,00 4.759 198,29 --- --- --- 11:25 179,52 41,63

25.01.24 24,00 4.750 197,92 --- --- --- 15:53 179,57 41,58

26.01.24 24,00 4.742 197,58 --- --- --- 23:22 180,19 40,96

27.01.24 24,00 4.795 199,79 --- --- --- 0:00 180,22 40,93

28.01.24 24,00 4.838 201,58 --- --- --- 6:29 179,66 41,49

29.01.24 24,00 4.778 199,08 --- --- --- 20:57 180,37 40,78

30.01.24 21,30 4.143 194,48 10:19 197,72 23,43 22:37 180,26 40,89

31.01.24 24,00 4.742 197,58 --- --- --- 12:25 180,14 41,01

Σ 571,01 109.890
Mittelwert 18,42 3.545 192,45 196,88 24,27 179,44 41,71
Minimum 0,00 0 171,92 195,58 23,43 178,25 40,78
Maximum 24,00 4.838 201,58 197,72 25,57 180,37 42,90

221,15 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB29
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 24,00 2.496 104,00 --- --- --- 8:58 192,79 34,74

02.01.24 11,93 1.226 102,77 13:54 197,22 30,31 12:03 192,60 34,93

03.01.24 0,00 0 --- 10:31 197,12 30,41 --- --- ---

04.01.24 0,00 0 --- 0:00 196,87 30,65 --- --- ---

05.01.24 0,00 0 --- 8:57 196,93 30,60 --- --- ---

06.01.24 0,00 0 --- 11:45 196,70 30,83 --- --- ---

07.01.24 0,00 0 --- 12:54 196,74 30,78 --- --- ---

08.01.24 0,00 0 --- 11:31 197,03 30,50 --- --- ---

09.01.24 6,38 594 93,07 8:48 197,43 30,09 21:47 191,43 36,09

10.01.24 0,24 15 62,79 15:52 196,56 30,96 --- --- ---

11.01.24 0,00 0 --- 21:06 196,89 30,63 --- --- ---

12.01.24 0,00 0 --- 11:47 196,99 30,53 --- --- ---

13.01.24 0,00 0 --- 20:07 197,09 30,44 --- --- ---

14.01.24 0,00 0 --- 20:31 197,19 30,34 --- --- ---

15.01.24 0,00 0 --- 15:02 197,29 30,23 --- --- ---

16.01.24 17,79 1.804 101,43 9:19 198,08 29,44 12:37 191,79 35,73

17.01.24 24,00 2.493 103,88 --- --- --- 1:37 192,41 35,11

18.01.24 24,00 2.508 104,50 --- --- --- 22:58 192,40 35,12

19.01.24 24,00 2.471 102,96 --- --- --- 1:24 192,46 35,06

20.01.24 24,00 2.474 103,08 --- --- --- 4:22 192,37 35,15

21.01.24 16,99 1.739 102,36 23:58 197,48 30,04 1:10 192,50 35,02

22.01.24 0,00 0 --- 16:21 197,91 29,61 --- --- ---

23.01.24 2,36 221 93,50 8:52 198,83 28,70 10:57 192,88 34,64

24.01.24 0,00 0 --- 14:48 197,94 29,58 --- --- ---

25.01.24 0,00 0 --- 13:15 197,89 29,63 --- --- ---

26.01.24 0,00 0 --- 9:24 197,89 29,63 --- --- ---

27.01.24 0,00 0 --- 23:44 197,99 29,53 --- --- ---

28.01.24 0,00 0 --- 21:30 198,18 29,34 --- --- ---

29.01.24 0,00 0 --- 9:17 198,22 29,30 --- --- ---

30.01.24 2,30 215 93,49 10:21 199,15 28,37 11:55 194,00 33,52

31.01.24 0,00 0 --- 3:01 197,91 29,61 --- --- ---

Σ 177,99 18.256
Mittelwert 5,74 589 102,57 197,52 30,00 192,51 35,01
Minimum 0,00 0 62,79 196,56 28,37 191,43 33,52
Maximum 24,00 2.508 104,50 199,15 30,96 194,00 36,09

227,52 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB31
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 24,00 1.682 70,08 --- --- --- 23:44 189,08 46,38

02.01.24 13,73 959 69,85 23:36 200,35 35,11 2:41 189,11 46,35

03.01.24 0,00 0 --- 11:41 200,50 34,96 --- --- ---

04.01.24 0,00 0 --- 0:00 200,41 35,06 --- --- ---

05.01.24 0,00 0 --- 9:51 200,53 34,93 --- --- ---

06.01.24 0,00 0 --- 12:29 200,56 34,90 --- --- ---

07.01.24 0,00 0 --- 12:55 200,60 34,86 --- --- ---

08.01.24 0,00 0 --- 15:03 200,73 34,73 --- --- ---

09.01.24 6,22 413 66,38 8:54 200,77 34,70 10:23 189,38 46,09

10.01.24 0,22 9 40,35 19:24 200,12 35,34 --- --- ---

11.01.24 0,00 0 --- 21:15 200,45 35,01 --- --- ---

12.01.24 0,00 0 --- 13:20 200,65 34,81 --- --- ---

13.01.24 0,00 0 --- 20:56 200,80 34,67 --- --- ---

14.01.24 0,00 0 --- 20:46 200,92 34,54 --- --- ---

15.01.24 0,00 0 --- 15:55 201,01 34,45 --- --- ---

16.01.24 17,38 1.206 69,40 0:31 200,90 34,56 18:27 188,82 46,64

17.01.24 24,00 1.683 70,13 --- --- --- 1:39 188,79 46,67

18.01.24 24,00 1.691 70,46 --- --- --- 22:58 188,78 46,68

19.01.24 24,00 1.672 69,67 --- --- --- 1:24 188,77 46,69

20.01.24 24,00 1.673 69,71 --- --- --- 4:22 188,69 46,77

21.01.24 16,97 1.174 69,17 23:51 200,44 35,03 1:10 188,78 46,68

22.01.24 0,00 0 --- 17:18 200,98 34,48 --- --- ---

23.01.24 2,27 150 65,97 8:56 201,32 34,14 10:53 190,56 44,90

24.01.24 0,00 0 --- 15:50 201,11 34,35 --- --- ---

25.01.24 0,00 0 --- 16:56 201,22 34,24 --- --- ---

26.01.24 0,00 0 --- 15:45 201,31 34,15 --- --- ---

27.01.24 0,00 0 --- 23:01 201,36 34,10 --- --- ---

28.01.24 0,00 0 --- 20:26 201,53 33,93 --- --- ---

29.01.24 0,00 0 --- 7:43 201,58 33,88 --- --- ---

30.01.24 2,29 148 64,61 10:19 201,81 33,65 11:56 191,51 43,96

31.01.24 0,00 0 --- 23:32 201,14 34,32 --- --- ---

Σ 179,09 12.460
Mittelwert 5,78 402 69,57 200,89 34,57 189,30 46,16
Minimum 0,00 0 40,35 200,12 33,65 188,69 43,96
Maximum 24,00 1.691 70,46 201,81 35,34 191,51 46,77

235,46 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB32
Monatsbericht vom Januar 2024
gedruckt am: 03.02.2024, 06:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag 1) Ruhe 2) Betrieb

Betrieb Menge Leistung Zeitpunkt Zeitpunkt
Uhr Uhr

h m³ m³/h m üNN m uMP m üNN m uMPMonat h r b
01.01.24 24,00 3.895 162,29 --- --- --- 19:55 192,70 52,13

02.01.24 14,41 2.363 163,99 19:01 196,52 48,31 0:21 192,71 52,11

03.01.24 4,09 668 163,19 10:33 196,68 48,14 0:57 193,17 51,65

04.01.24 5,97 988 165,39 6:46 196,58 48,25 13:45 193,05 51,78

05.01.24 7,56 1.248 164,99 6:41 196,54 48,28 18:57 192,85 51,97

06.01.24 3,09 527 170,70 16:15 196,58 48,24 23:59 193,38 51,45

07.01.24 0,10 3 30,25 13:06 196,64 48,19 --- --- ---

08.01.24 3,16 540 170,84 13:17 196,74 48,09 21:54 193,38 51,45

09.01.24 3,29 533 162,10 6:53 196,61 48,22 10:42 192,79 52,04

10.01.24 3,30 564 170,91 18:47 196,62 48,20 23:04 192,66 52,17

11.01.24 14,47 2.362 163,18 7:59 196,65 48,17 23:50 192,57 52,25

12.01.24 22,04 3.567 161,82 --- --- --- 23:21 192,49 52,33

13.01.24 22,18 3.582 161,52 12:14 195,92 48,90 1:38 192,46 52,36

14.01.24 22,45 3.637 161,99 --- --- --- 1:47 192,63 52,20

15.01.24 20,72 3.368 162,57 5:46 195,81 49,01 23:09 192,63 52,20

16.01.24 21,96 3.583 163,16 9:37 196,14 48,68 4:20 192,50 52,32

17.01.24 22,88 3.746 163,74 10:27 195,92 48,90 2:24 192,62 52,20

18.01.24 23,80 3.909 164,26 --- --- --- 23:35 192,57 52,26

19.01.24 24,00 3.889 162,04 --- --- --- 23:58 192,51 52,31

20.01.24 24,00 3.897 162,38 --- --- --- 0:55 192,47 52,35

21.01.24 23,38 3.792 162,19 --- --- --- 20:17 192,56 52,26

22.01.24 22,28 3.638 163,31 --- --- --- 0:01 192,60 52,23

23.01.24 20,37 3.338 163,87 9:02 196,42 48,41 22:03 192,62 52,20

24.01.24 22,39 3.671 163,94 --- --- --- 23:57 192,53 52,29

25.01.24 23,81 3.890 163,37 --- --- --- 23:42 192,54 52,29

26.01.24 24,00 3.895 162,29 --- --- --- 0:00 192,55 52,27

27.01.24 24,00 3.860 160,83 --- --- --- 2:49 192,58 52,24

28.01.24 21,47 3.514 163,67 --- --- --- 0:45 192,70 52,13

29.01.24 24,00 3.889 162,04 --- --- --- 23:14 192,67 52,16

30.01.24 24,00 3.906 162,75 --- --- --- 22:32 192,58 52,24

31.01.24 24,00 3.904 162,67 --- --- --- 10:52 192,50 52,32

Σ 541,18 88.166
Mittelwert 17,46 2.844 162,91 196,42 48,40 192,68 52,14
Minimum 0,10 3 30,25 195,81 48,09 192,46 51,45
Maximum 24,00 3.909 170,91 196,74 49,01 193,38 52,36

244,82 m üNN

Förderdaten Ablotung Wasserspiegel

Meßpunkthöhe (MP):
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